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1. Взаимоотношения ОДУ – филиала ОАО «СО–ЦДУ ЕЭС» и РДУ – филиала ОАО «СО–ЦДУ ЕЭС TC"Взаимоотношения ОДУ и РДУ"\l1 
1.1. Общие положения  TC»Общие положения «\l2 
1.1.1.  Настоящий раздел Положения устанавливает принципы и порядок технических  и организационных взаимоотношений ОДУ – филиала ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» (далее ОДУ) и РДУ – филиала ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» (далее РДУ).

1.1.2.  Взаимоотношения ОДУ и РДУ строятся в соответствии с  Положением  о ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС», Положением о филиале ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» - ОДУ, Положением  о филиале ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» - РДУ, с распределением прав и обязанностей между подразделениями филиалов, закрепленными в их Положениях на основании Типовых положений о службах, настоящим Положением и иными нормативными актами. 

1.1.3.  Взаимоотношения между подразделениями ОДУ и РДУ определяются соответствующим регламентом (Приложение №1).

1.2. Основные технологические, экономические и организационно-методические функции, осуществляемые ОДУ. TC»Основные технологические, экономические и организационно-методические функции, осуществляемые ОДУ.»\l2 
1.2.1. В целях обеспечения системной надежности посредством выполнения комплекса технологических мероприятий по оперативно-диспетчерскому управлению работой ОЭС в целом и Региональной энергосистемой, ОДУ выполняет следующие основные технологические функции:

1.2.1.1. Непрерывное круглосуточное оперативно-технологическое (диспетчерское) управление работой ОЭС, обеспечивающее надежную и экономичную работу  Региональной энергосистемы и ОЭС в целом; выдача распоряжений  персоналу РДУ по вопросам оперативно-технологического управления, разработки и ведения режимов с учетом требований правил оптового рынка электроэнергии, предотвращения и ликвидации аварий (технологических нарушений).

1.2.1.2. Исходя из сложившейся конкретной обстановки в ОЭС (изменение состава оборудования, аварийные ситуации, дефицит энергоресурсов и др.), в целях оптимизации режима работы  Региональной энергосистемы, а также предотвращения нарушения электроснабжения потребителей и снижения качества электроэнергии:

· Корректирует заявленные суточные графики нагрузок субъектов рынка  Региональной энергосистемы, а также изменяет сроки вывода оборудования из работы по оперативным заявкам или отменяет ранее разрешенные заявки в связи с усложнением ситуации в ЕЭС России или ОЭС;

· При необходимости корректирует графики ремонтов основного энергетического оборудования и элементов электрической сети;

· Дает РДУ в аварийных и предаварийных ситуациях распоряжения на ввод ограничений и отключений потребителей в заранее согласованных объемах;

· Требует от РДУ срочного выполнения, обусловленных внезапным изменением ситуации в ОЭС и ЕЭС России, изменений схем и параметров настройки устройств релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики, телемеханики и связи.

1.2.1.3. Совместно с РДУ, оперативным персоналом электростанций и предприятий электрических сетей поддержание напряжения в контрольных пунктах системообразующей сети ОЭС   и участие в поддержании и регулировании частоты электрического тока в пределах значений, установленных директивными документами, путем выполнения заданных диспетчерским графиком режимов работы электростанций или по распоряжению диспетчера ОАО “СО – ЦДУ ЕЭС “.

1.2.1.4. Рассмотрение предложений в план ремонтов ОЭС   по территории  Региональной энергосистемы. Обеспечение режимных условий для вывода в ремонт и резерв основного оборудования электростанций и электрических сетей  Региональной энергосистемы, находящегося в оперативном управлении и ведении  ОДУ, и их систем технологического управления, релейной защиты и автоматики, а также для ввода их в эксплуатацию после ремонта и из резерва.

1.2.1.5. Организация восстановления параллельной работы  Региональной энергосистемы в составе ОЭС, а также параллельной работы ОЭС в составе ЕЭС России.

1.2.1.6. Руководство оперативно-технологической деятельностью соответствующих служб РДУ.

1.2.1.7. Определение условий параллельной работы  Региональной энергосистемы в составе ОЭС; расчеты, планирование и ведение технологических режимов работы  Региональной энергосистемы  и ОЭС в целом, с учетом требований правил оптового рынка электроэнергии.

1.2.1.8. Выдача по запросу РДУ исходных данных по внешним сетям ОЭС, необходимых для расчетов электрических режимов  Региональной энергосистемы.

1.2.1.9. Участие в разработке балансов электрической энергии и мощности  Региональной энергосистемы на пять лет с разбивкой по годам, на год с разбивкой по кварталам, на квартал с разбивкой по месяцам, на месяц с разбивкой по неделям и суткам с учетом  прогнозируемого потребления электроэнергии и мощности, энергоресурсов и необходимости создания запасов топлива по установленным заданиям и исполнение балансов в соответствии с системой договорных отношений на рынках энергии и мощности.


1.2.1.10. Обеспечение «живучести» оперативно-технологического (диспетчерского) управления ОЭС в условиях ликвидации межсистемных аварий, последствий стихийных бедствий и в «особый период». 

1.2.1.11. Участие в разработке основных направлений и перспективных планов развития  Региональной энергосистемы,  в организации и координации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ в этой области, согласование основных технических решений.

1.2.1.12. Получение от РДУ оперативно-технологической информации, обработка этой информации и формирование показателей оперативной и статистической отчетности, анализ фактических показателей.

1.2.1.13. Задание  РДУ объемов отключений потребителей в аварийных режимах действием автоматики частотной разгрузки - АЧР и специальной автоматики отключения нагрузки - САОН. Контроль  выполнения РДУ требований «Правил разработки и применения графиков ограничения потребителей в аварийных условиях».

1.2.1.14. Задание РДУ объемов управляющих воздействий – разгрузки или отключения генерирующего оборудования от ПА.

1.2.1.15. Задание и согласование  РДУ схем РЗА и ПА, согласование и выдача параметров настройки устройств РЗА и ПА, находящихся в оперативном управлении ОДУ.

1.2.1.16. Осуществление контроля за технической эксплуатацией средств связи и телемеханики РДУ, определение направлений их развития, координация разработки и внедрения новых средств.

1.2.1.17. Определение основных направлений развития и координация работы по внедрению в эксплуатацию автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) РДУ.

1.2.1.18. Координация проектных и научно-исследовательских работ по развитию  Региональной энергосистемы, согласование технических заданий и проектов по схемам развития,  (в части электрических схем, РЗА и ПА, телемеханики, связи, АСДУ); участие в экспертизе проектов.


1.2.1.19. Совместно с ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» разработка и выдача (согласование) заданий на реконструкцию и развитие в РДУ средств автоматического и оперативно-технологического управления, необходимых для обеспечения надежной параллельной работы ОЭС в составе ЕЭС России.

1.2.2. В целях обеспечения экономически обоснованных режимов работы объектов оперативно-технологического (диспетчерского) управления  Региональной энергосистемы, ОДУ осуществляет:

1.2.2.1. Оптимизацию режима работы  Региональной энергосистемы в составе ОЭС как при планировании режимов, так и в цикле оперативного управления, с учетом обеспечения выполнения договорных обязательств субъектов рынка.

1.2.2.2. Формирование расчетного диспетчерского графика на предстоящие сутки.

1.2.2.3. Согласование объемов и инициатив отклонений фактической покупки электроэнергии и мощности субъектами оптового рынка, распложенными на территории  Региональной энергосистемы, за истекшие сутки и за прошедший месяц, доведение результатов расчетов до РДУ.

1.2.2.4. Расчет фактической стоимости электроэнергии и мощности, поставленных субъектам оптового рынка, расположенным на территории  Региональной энергосистемы, с учетом отклонений фактических режимов работы субъектов рынка от договорных, доведение результатов расчетов до РДУ.

1.2.2.5. Контроль своевременности и полноты оплаты поставки электроэнергии и мощности, проведение актов сверки расчетов и задолженности между субъектами региона.

1.2.2.6. Ввод и контроль выполнения, заданных коммерческим оператором оптового рынка, коммерческих ограничений поставки электроэнергии и мощности субъектам оптового рынка  Региональной энергосистемы, не выполняющих установленные в договорах условия оплаты поставки электроэнергии и мощности.

1.2.3. В целях организации взаимодействия ОДУ и РДУ, и повышения качества организационно-методического обеспечения оперативно-технологического (диспетчерского) управления объектами Региональной энергосистемы, ОДУ обеспечивает:

1.2.3.1. Проведение контрольных и проверочных мероприятий в отношении РДУ в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, участие в комиссиях по расследованию технологических нарушений, проверку технического состояния средств телемеханики и связи, АСДУ, уровня эксплуатации устройств РЗА и ПА, программно-информационного обеспечения с разработкой мероприятий, направленных на повышение уровня оперативно-технологического (диспетчерского) управления.

1.2.3.2. Разработку положений и инструктивных материалов по вопросам оперативно-технологического (диспетчерского) и автоматического управления для персонала РДУ и электроэнергетических объектов, находящихся в прямом диспетчерском управлении ОДУ. Указанные материалы должны соответствовать типовым нормативно-техническим документам по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС, утвержденным в установленном порядке.

1.2.3.3. Проведение в ОДУ региональных технических совещаний по вопросам диспетчерского управления, РЗА и ПА, телемеханики и связи, АСДУ на всех уровнях управления, а также рабочих совещаний по распространению передового опыта.

1.2.3.4. Оказание практической и методологической помощи РДУ при внедрении, эксплуатации, развитии и модернизации технических средств телемеханики и связи, АСДУ и их  программного и информационного обеспечения.

1.3. Основные технологические, экономические и организационно-методические функции, осуществляемые РДУ  TC»Основные технологические, экономические и организационно-методические функции, осуществляемые РДУ «\l2 
1.3.1. В целях обеспечения системной надежности посредством выполнения комплекса технологических мероприятий по оперативно-диспетчерскому управлению объектами  Региональной энергосистемой, РДУ выполняет следующие основные технологические функции:

1.3.1.1. Непрерывное (круглосуточное), централизованное оперативно-технологическое (диспетчерское) управление работой объектов диспетчерского управления на территории  Региональной энергосистемы в составе ЕЭС России, обеспечивая при этом регламентированные нормативно-технические требования по системной надежности и качеству электроэнергии.

1.3.1.2. Обеспечение параллельной работы в составе ЕЭС России энергетических объектов  Региональной энергосистемы посредством  выполнения следующих функций:

· Обеспечение надежной работы резервных систем управления РДУ.

· Формирование фрагмента расчетной электрической схемы ОЭС по территории  Региональной энергосистемы.

· Принятие мер по обеспечению сбалансированности потребления и нагрузки электростанций с учетом внешних перетоков Региональной энергосистемы за счет участия в долгосрочном планировании (год, квартал, месяц, с разбивкой по неделям) балансов электрической энергии и мощности объектов оперативно-технологического (диспетчерского) управления  Региональной энергосистемы.

· Осуществление краткосрочного планирования за счет расчета балансов электрической энергии и мощности объектов оперативно-технологического (диспетчерского) управления  Региональной энергосистемы,  на каждый день недели, а также расчет диспетчерского графика на сутки вперед. Расчет диспетчерского графика (графика потребления, графика генерации и графика сальдо перетоков) осуществляется на основе плановых балансов, договорных объемов с учетом коммерческих ограничений и режимных условий в соответствии с «Положением о диспетчерском графике», утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации, и Регламентом планирования диспетчерских графиков, утвержденным главным диспетчером ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС».

· Рассмотрение предложений участников параллельной работы на территории  Региональной энергосистемы в планы ремонтов сетевого и энергетического оборудования, разработка планов ремонтов и представление в ОДУ плана ремонтов оборудования находящегося в управлении и ведении диспетчера ОДУ. Согласование в ОДУ графиков проверок устройств РЗА и ПА, находящихся в оперативном управлении и ведении ОДУ. Обеспечение условий для выполнения ремонтных программ, предусмотренных утвержденными графиками и осуществление контроля  за их выполнением.

· Анализ электрических режимов  Региональной энергосистемы, выявление «узких мест» и разработка мероприятий по их ликвидации средствами оперативного управления и противоаварийной автоматики, разработка мероприятий по повышению надёжности и пропускной способности сети 220-110 кВ  Региональной энергосистемы.

· Разработка графика напряжений в контрольных точках сети 220-110 кВ  Региональной энергосистемы и мероприятий по его обеспечению.

· Формирование объектам диспетчерского управления РДУ заданий объемов потребления в аварийных режимах или при угрозе аварий в  Региональной энергосистеме и ОЭС на основе заданий ОДУ и нормативных материалов (графики ограничения и отключения потребителей).

· Определение необходимости применения противоаварийной автомаки на объектах диспетчерского управления РДУ, выдача заданий субъектам  Региональной энергосистемы по объемам, настройке и условиям применения ПА.

· Распределение заданных ОДУ объемов автоматической частотной разгрузки (АЧР) по объектам диспетчерского управления РДУ, с определением очередей и уставок, а также объемов и уставок местной разгрузки по частоте.

· Разработка, совместно с электростанциями находящимися на территории  Региональной энергосистемы, схем выделения станций на сбалансированную нагрузку и собственные нужды при снижении частоты в энергосистеме.

· Осуществление деятельности, направленной на предотвращение (предупреждение) технологических нарушений в  Региональной энергосистеме, а также принятие мер по предотвращению развития нарушений и быстрому восстановлению электроснабжения и нормальных параметров электрической энергии, выполняемых в соответствии с Инструкцией по предотвращению и ликвидации технологических нарушений в ЕЭС России, утвержденной главным диспетчером ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС».

1.3.1.3. 
Организация и осуществление замеров и расчетов, необходимых для управления режимами работы объектов  Региональной энергосистемы, включающие в себя:

· Организация контрольных измерений потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях  Региональной энергосистемы для задач составления перспективных балансов, долгосрочного и краткосрочного планирования и расчета электрических режимов, для формирования фрагмента расчетной схемы ОЭС по территории  Региональной энергосистемы, для определения допустимых перетоков активной мощности и уровней напряжения и разработки предложений по устранению сетевых ограничений по электрическим сетям  Региональной энергосистемы.

· Выполнение расчетов статической и динамической устойчивости электростанций, межсистемных связей и отдельных узлов  Региональной энергосистемы для определения пропускной способности сети в нормальной и ремонтных схемах, а также в связи с ожидаемым вводом новых объектов.

· Выполнение по заданию ОДУ расчётов токов и напряжений при коротких замыканиях и других аварийных режимах. Согласование с ОДУ принципов выполнения, типов, алгоритмов функционирования устройств РЗА находящихся в оперативном управлении и ведении диспетчера ОДУ, определение параметров настройки, выдача заданий и характеристик этих устройств. 

· Разработку и реализацию режимных условий, учитывающих сетевые ограничения, для вывода в ремонт и ввода после ремонта, включения нового оборудования и проведения операций с генерирующим и электросетевым оборудованием, устройствами релейной защиты, режимной и противоаварийной автоматики с учетом необходимости определения их характеристик и объемов, расчёта и задания параметров настройки РЗА и ПА.

1.3.2. В целях обеспечения экономически обоснованных режимов работы объектов оперативно-технологического (диспетчерского) управления Региональной энергосистемы, РДУ осуществляет:

1.3.2.1. Экономическую оптимизацию балансов (годовых, квартальных и месячных) при их совместной разработке, согласовании и защите (утверждении) и экономическую дооптимизацию фактических режимов с учетом показателей экономической эффективности, определяемых по заданному критерию, и правил оптового рынка.

1.3.2.2. Планирование режимов работы на сутки вперед с учетом:

· режимных условий, приоритетности загрузки ТЭЦ по теплофикационному циклу (сводя до возможного минимума конденсационную выработку на теплофикационном оборудовании) и экономического распределения резервов мощности на электростанциях;

· условий договоров поставки или покупки электроэнергии и мощности в соответствии с утвержденным балансом, договоров, заключенных на торгах по продаже (покупке) сверхплановой электроэнергии и коммерческих ограничений;

· оперативных данных по запасам топлива на электростанциях энергосистемы, его расхода и поступления, анализа достаточности запасов для покрытия баланса энергосистемы.

1.3.2.3. Осуществление привязки потребителей на территории  Региональной энергосистемы к расчетной электрической схеме, при их выходе на конкурентный сектор оптового рынка электроэнергии.

1.3.2.4. Участие в определении нормы и в выполнении расчёта технологических потерь электроэнергии для электрических сетей  Региональной энергосистемы и осуществление экспертизы причин сверхнормативных или высоких нормативных потерь с целью осуществления последующего их разделения на технические и коммерческие и разработки адекватных мероприятий.

1.3.2.5. Организацию коммерческого учёта электроэнергии на территории оперативного управления РДУ, согласование точек учёта перетоков электроэнергии субъектов и участников оптового рынка  Региональной энергосистемы.

1.3.2.6. Формирование и представление в ОДУ сводного оперативного и отчетного фактического баланса электроэнергии (мощности) по территории Региональной энергосистемы за прошедший период, анализ представляемых данных.

1.3.2.7. Обеспечение оперативно – технологического и информационного взаимодействия с субъектами оптового рынка  Региональной энергосистемы.

1.3.2.8. Ввод по заданию ОДУ и контроль выполнения коммерческих ограничений поставки электроэнергии и мощности субъектам оптового рынка  Региональной энергосистемы, не выполняющих установленные в договорах условия оплаты поставки электроэнергии и мощности.

1.3.3. В целях организации взаимодействия РДУ и ОДУ, и повышения качества организационно-методического обеспечения оперативно-технологического (диспетчерского) управления  объектами  Региональной энергосистемы, РДУ  обеспечивает:

1.3.3.1. Проведение контрольных и проверочных мероприятий в отношении участников параллельной работы в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, участие в комиссиях по расследованию технологических нарушений, проверку технического состояния средств телемеханики и связи, АСДУ, РЗА и ПА, программно-информационного обеспечения с разработкой мероприятий, направленных на повышение уровня оперативно-технологического (диспетчерского) управления.

1.3.3.2. Осуществление оперативного и функционального руководства оперативно-диспетчерскими подразделениями обособленных подразделений и филиалов регионального АО-энерго по вопросам организации и осуществления круглосуточного управления и контроль  выполнения оперативных диспетчерских команд и суточного расчетного диспетчерского графика.

1.3.3.3. Организация участия объектов управления на территории  Региональной  энергосистемы в регулировании частоты, напряжения и в противоаварийном управлении в соответствии требованиями директивных материалов.

1.3.3.4. Разработка и обеспечение участников параллельной работы необходимыми инструктивными материалами по вопросам:

· оперативного управления межсистемными транзитными электрическими сетями, электрическими сетями Региональной энергосистемы и энергообъектов;

· распределения оборудования и устройств РЗА, ПА,  АСДУ, СДТУ участников параллельной работы по способу диспетчерского управления (оперативное ведение, оперативное управление);

· ведения электрических режимов и по противоаварийной автоматике

1.3.3.5.  Оказание помощи в определении и согласование принципов выполнения, типов, алгоритмов функционирования, размещения, условий селективности и чувствительности, расчёт параметров настройки  и характеристик устройств РЗА, ПА. Участие в работе по определению основных направлений развития систем РЗА и ПА, обобщение передового опыта, проведение единой технической политики в области модернизации и эксплуатации РЗА и ПА.

1.3.3.6. Развитие оперативного информационного комплекса (ОИК), направленное на обеспечение наблюдаемости электрических режимов и организация работ по внедрению в эксплуатацию автоматизированных и автоматических систем технологического (диспетчерского) управления (АСДУ) у участников параллельной работы на территории Региональной энергосистемы с целью расширения круга решаемых задач, увеличения объема обрабатываемой информации и количества параметров объектов, поддержания и развития общей информационной базы данных с ОДУ.
2. Оперативно-технологические взаимоотношения РДУ - филиалов ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» с электростанциями АО-энерго и электростанциями РАО РАО «ЕЭС России». TC»Оперативно-технологические взаимоотношения РДУ с электростанциями»\l1 
2.1. Общие положения. TC»Общие положения.»\l2 
2.1.1. Настоящий раздел Положения определяет обязанности, права и границы ответственности между РДУ – филиалом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» (далее РДУ) и  электростанциями АО-энерго и электростанциями ОАО РАО “ЕЭС России” (далее ТЭС).

2.1.2. Цель раздела - уточнение порядка взаимодействия при организации и осуществлении  оперативно-диспетчерского управления  ТЭС.

2.1.3. Некоторые функции оперативно-диспетчерского управления ТЭС, регламентируемые настоящим положением, могут осуществляться ОДУ – филиалом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» с соответствии с существующим распределением функций между ОДУ и РДУ.  
2.2. Документация TC»Документация»\l2 
2.2.1. РДУ и ТЭС для исполнения своих обязанностей и реализации прав, указанных в пунктах 2.5. и 2.6. настоящего положения, руководствуются:

2.2.1.1. Действующим законодательством РФ,

2.2.1.2. НТД, обязательной для исполнения в РАО «ЕЭС России».

2.2.1.3. Распорядительными документами РАО «ЕЭС России» и ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС».

2.2.2. РДУ и ТЭС руководствуются в своих взаимоотношениях документами по пунктам  2.2.1.2 и 2.2.1.3 в части, не противоречащей договору на оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению.

2.3. Основные задачи РДУ и ТЭС, решаемые при взаимодействии. TC»Основные задачи РДУ и ТЭС, решаемые при взаимодействии.»\l2 
2.3.1. Обеспечение системной надежности и параллельной работы  ТЭС с Региональной энергосистемой и ЕЭС России.

2.3.2. Регулирование частоты, активной и реактивной мощности для обеспечения показателей заданного качества электроэнергии. 

2.3.3. Обеспечение нормированного резерва энергетических мощностей в Региональной энергосистеме и ЕЭС России.

2.3.4. Совместные действия по предупреждению и ликвидации технологических нарушений при производстве, передаче и распределении электрической энергии.

2.3.5. Планирование и прогнозирование режимов работы ТЭС и разработка диспетчерского графика станции, обеспечивающего выполнения плановых показателей станции.

2.3.6. Обеспечение надежной работы СДТУ, средств АСДУ, АСКУЭ, других средств, обеспечивающих непрерывное осуществление оперативно-диспетчерского управления Региональной энергосистемой.

2.4. Порядок взаимодействия сторон. TC»Порядок взаимодействия сторон.»\l2 
2.4.1. Вся официальная переписка ведется на уровне первых руководителей РДУ и ТЭС (или их заместителей).

2.4.2. РДУ осуществляет обмен информацией напрямую с исполнительным аппаратом, структурными подразделениями  ТЭС в соответствии с утвержденными регламентами , а также вне регламентов в случае:

2.4.2.1. Необходимости предупреждения и ликвидации технологических нарушений в Региональной энергосистеме;

2.4.2.2. В условиях ЧС;

2.4.2.3. В «особый период». 

2.4.3. Оперативный и административно-технический персонал РДУ, имеющий право ведения оперативных переговоров напрямую взаимодействует с соответствующим персоналом ТЭС в соответствии с Положением по диспетчерскому управлению параллельной работы Региональной энергосистемы с ЕЭС России.

2.5. Обязанности. TC»Обязанности.»\l2 
2.5.1. Общие

2.5.1.1. РДУ обязано:

2.5.1.1.1. Обеспечивать надежность управления оборудованием ТЭС, находящемся в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ, в том числе в условиях ликвидации технологических нарушений, ЧС и в «особый период».

2.5.1.1.2. Рассматривать заявки, подаваемые ТЭС, на изменение состояния оборудования, находящегося в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

2.5.1.1.3. Участвовать в рассмотрении проектов по изменению состава оборудования и развитию ТЭС.

2.5.1.1.4. Разрабатывать документацию по вопросам оперативно-диспетчерского управления Региональной энергосистемой, в том числе определять перечень оборудования ТЭС, находящегося в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

2.5.1.1.5. Осуществлять анализ и прогнозирование рисков снижения надёжности  работы энергетического оборудования, технических и технологических систем.

2.5.1.1.6. Выполнять анализ достаточности противоаварийных мероприятий по результатам расследования технологических нарушений в работе ТЭС. 

2.5.1.2. ТЭС обязана:

2.5.1.2.1. Предоставлять РДУ информацию, необходимую для осуществления функций РДУ и формирования показателей оперативной и статистической отчетности и в том числе обеспечить необходимую полноту, достоверность и своевременность сбора, обработки и передачи данных телемеханики и данных коммерческого учета по активной и реактивной мощности (энергии) в соответствии с требованиями РДУ, необходимых для организации и осуществления оперативно-диспетчерского управления.

2.5.1.2.2. Принимать к исполнению разработанную РДУ документацию по вопросам организации оперативно-диспетчерского управления в Региональной энергосистеме, в том числе перечень оборудования ТЭС, находящегося в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

2.5.1.2.3. Осуществлять по команде (с разрешения) оперативно-диспетчерского персонала РДУ мероприятия по изменению схемы и режима работы оборудования, находящегося в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

2.5.1.2.4. Выполнять указания РДУ по организации и осуществлению оперативно-диспетчерского управления.

2.5.1.2.5. Организовывать информационное и техническое взаимодействие систем АСУ, АСДУ и  АСКУЭ регионального АО-энерго и аналогичных систем РДУ.

2.5.1.2.6. Выполнять требования РДУ по обеспечению надежности работы энергетического оборудования, технических и технологических систем, снижению рисков технологических нарушений, организации подготовки оперативно-технического персонала;

2.5.1.2.7. Организовать эксплуатацию оборудования и устройств РЗА, ПА, СДТУ и средств АСДУ в соответствии с их разграничением по оперативному управлению и оперативному ведению на основе указаний РДУ.

2.5.2. В области организации и осуществления круглосуточного оперативно-диспетчерского управления. 

2.5.2.1. РДУ обязано:

2.5.2.1.1. Осуществлять непрерывное круглосуточное диспетчерское управление работой ТЭС.

2.5.2.1.2. Определять режимы работы оборудования ТЭС, устройств РЗА, ПА, СДТУ и средств АСДУ, находящихся в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

2.5.2.1.3. Контролировать выполнение ТЭС заданного диспетчерского графика, определять инициативы отклонения от диспетчерского графика.

2.5.2.1.4. Поддерживать заданные уровни напряжения в контрольных точках энергосистемы.  

2.5.2.1.5. Участвовать в поддержании и регулировании частоты в пределах значений, установленных техническим регламентом.

2.5.2.1.6. Осуществлять оперативный контроль запасов топлива на ТЭС, анализировать достаточность запасов для выполнения плановых показателей работы станции и покрытия балансов электроэнергии и мощности Региональной энергосистемы.

2.5.2.1.7. Руководить ликвидацией системных технологических нарушений и технологических нарушений на оборудовании, находящемся в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ, в том числе восстанавливать параллельную работу ТЭС в составе Региональной энергосистемы.

2.5.2.1.8. Согласовывать годовые и месячные планы по ремонту электротехнического и тепломеханического оборудования, находящегося в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

2.5.2.1.9. Разрабатывать Инструкция о внешнем электроснабжении ТЭС для разворота ее агрегатов после полного останова станции в условиях тяжелой системной аварии.

2.5.2.2. ТЭС обязана:

2.5.2.2.1. Организовывать и осуществлять оперативно-диспетчерское управление оборудованием, не находящимся в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

2.5.2.2.2. Выполнять указания РДУ по вопросам организации и осуществления круглосуточного оперативно-диспетчерского управления Региональной энергосистемой.

2.5.2.2.3. В соответствии с регламентом передавать в РДУ заявленный объем выработки электроэнергии и другую информацию (макет 53500) для формирования диспетчерского графика. 

2.5.2.2.4. Выполнять заданный РДУ  диспетчерский график. 

2.5.2.2.5. Обеспечить соблюдение оперативно-диспетчерской дисциплины персоналом ТЭС.

2.5.2.2.6. Предоставлять РДУ сообщения о технологических нарушениях в работе оборудования предприятий и несчастных случаях с персоналом ТЭС.

2.5.2.2.7. Представлять в РДУ на согласование эксплуатационную схему станции.

2.5.3. В области электрических режимов и ПА.

2.5.3.1. РДУ обязано:

2.5.3.1.1. Определять режимные ограничения при разработке суточного графика нагрузки на оптовом и балансирующем рынке электроэнергии.

2.5.3.1.2. Разрабатывать схемы электрических соединений для электрооборудования, находящегося в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

2.5.3.1.3. Разрабатывать алгоритмы, структурные или принципиальные схемы ПА, выдавать указания на их установку и совершенствование существующих устройств ПА, находящихся в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ в соответствии с согласованными требованиями технического задания и техническими решениями рабочего проекта.

2.5.3.1.4. Выполнять расчеты статической и динамической устойчивости, токов несинхронных включений.

2.5.3.1.5. Организовывать проведение контрольных замеров.

2.5.3.1.6. Контролировать состояние и соответствие требованиям директивных материалов устройств АРВ и систем автоматического регулирования мощности, участвующих в регулировании частоты и мощности.

2.5.3.1.7. Производить режимное обеспечение ремонтов электрооборудования и ПА, находящегося в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

2.5.3.2. ТЭС обязана:

2.5.3.2.1. Осуществлять настройку систем и устройств ПА в соответствии с заданиями РДУ.

2.5.3.2.2. Обеспечивать заданный РДУ объем оперативного и автоматического противоаварийного управления.

2.5.3.2.3. Обеспечивать по заданию РДУ организацию проведения замеров параметров оборудования и режима в характерные дни и часы графика работы ЕЭС России.

2.5.3.2.4. Согласовывать и исполнять выполненные РДУ расчеты и задания по суточным графикам  напряжения в контрольных точках.

2.5.3.2.5. Согласовывать и применять результаты расчетов статической и динамической устойчивости, токов несинхронных включений.

2.5.3.2.6. Исполнять разработанные РДУ инструкции по ведению электрических режимов и противоаварийной автоматике в части, относящейся к оперативному персоналу электростанции

2.5.3.2.7. Представлять на согласование годовые и месячные планы по ремонту оборудования, находящегося в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

2.5.3.2.8. Представлять на согласование программы на включение в работу нового и вводимого после ремонта электрооборудования.
2.5.3.2.9. Представлять на согласование нормальные и ремонтные схемы электрических соединений.
2.5.3.2.10. Исполнять выполненные РДУ расчеты и задания по суточным графикам оптимальных уровней напряжения на шинах электростанции.

2.5.4. В области энергетических режимов, балансов и развития.

2.5.4.1. РДУ обязано:

2.5.4.1.1. Разрабатывать диспетчерский график работы ТЭС с учетом заявок станции на выработку электроэнергии и графика нагрузки.

2.5.4.1.2. Планировать,  корректировать и вести учёт рабочей мощности ТЭС.

2.5.4.2. ТЭС обязана:

2.5.4.2.1. В соответствии с регламентом передавать в РДУ заявленный объем выработки электроэнергии и другую информацию (макет 53500) для формирования диспетчерского графика.

2.5.4.2.2. Представлять в РДУ на согласование предложения по вводу в работу новых и выводу из работы существующих генерирующих мощностей (демонтаж или длительная консервация).

2.5.4.2.3. Представлять на согласование годовые и месячные планы по ремонту генерирующего и тепломеханического оборудования, а также годовые планы по реконструкции (модернизации) оборудования, приводящей к изменению его основных характеристик.

2.5.4.2.4. Согласовывать и выполнять разработанный РДУ диспетчерский график работы

2.5.5. В области релейной защиты и автоматики.

· Эксплуатационное обслуживание устройств РЗА и ПА осуществляется в  соответствии с «Типовым положением о службе релейной защиты и электроавтоматики», «Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ» ( РД 153-34.0-35.617-2001), «Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ» ( РД 153-34.3-35.613-00) и ПТЭ (РД 34.20.501-95).

· Взаимоотношения СРЗА РДУ  и ТЭС (ЭТЛ ТЭС) осуществляются в соответствии с принципами распределения оборудования по оперативной подведомственности.

2.5.5.1. РДУ обязано:

2.5.5.1.1. Формировать технические требования системного оператора к РЗА, ПА и фиксирующим автоматическим приборам (далее ФАП), подведомственных диспетчеру РДУ.

2.5.5.1.2. Выполнять расчеты токов и напряжений при КЗ и других аварийных режимах сети 110-220 кВ, определять принципы выполнения, типы, алгоритмы функционирования, размещение устройств РЗА, ПА и ФАП, находящихся в оперативном управлении диспетчера РДУ.

2.5.5.1.3. Согласовывать принципы выполнения, исполнительные схемы, алгоритмы функционирования  устройств РЗА, ПА и ФАП, находящихся в оперативном ведении диспетчера РДУ.

2.5.5.1.4. Осуществлять мониторинг эксплуатации и функционирования устройств РЗА, ПА и ФАП, оценивать уровень надежности устройств РЗА, ПА и ФАП, координировать и согласовывать планы - графики технического обслуживания устройств РЗА, ПА и ФАП , подведомственных диспетчеру РДУ.

2.5.5.1.5. Выполнять и согласовывать расчеты параметров настройки (уставок) устройств РЗА, подведомственных диспетчеру РДУ.

2.5.5.1.6. Осуществлять организационно- методическое и техническое взаимодействие с ЭТЛ ТЭС в части эксплуатации устройств РЗА, ПА и ФАП, подведомственных диспетчеру РДУ.

2.5.5.1.7. Рассматривать и согласовывать (корректировать) ремонтные заявки на устройства РЗА, ПА и ФАП , и заявки на устройства РЗА, ПА и ФАП при вводе в эксплуатацию нового оборудования электростанций.

2.5.5.2. ТЭС обязана:

2.5.5.2.1. Оснащать первичное оборудование, подведомственное диспетчеру РДУ , устройствами РЗА, ПА и ФАП , и их настройку в соответствии с заданиями РДУ.

2.5.5.2.2. Обеспечивать выполнение нормативных требований по эксплуатации и техническому обслуживанию устройств РЗА, ПА и ФАП , подведомственных диспетчеру РДУ.

2.5.5.2.3. Прорабатывать ремонтные заявки на устройства РЗА, ПА и ФАП и заявки на устройства РЗА, ПА и ФАП при вводе в эксплуатацию нового оборудования  и ВЛ.

2.5.5.2.4. Предоставлять данные в части подведомственных устройств РЗА, ПА и ФАП, необходимых для эффективного оперативно- технологического (диспетчерского) управления.

2.5.5.2.5. Осуществлять организационно- методическое и техническое взаимодействие с СРЗА РДУ  в части эксплуатации устройств РЗА, ПА и ФАП, подведомственных диспетчеру РДУ.

2.5.6. В области оперативного и технического обслуживания средств диспетчерского и технологического управления.

2.5.6.1. РДУ обязано:

2.5.6.1.1. Фиксировать в журнале дефектов, неустраняемых  в течение смены, нарушения работы СДТУ.

2.5.6.1.2. Осуществлять оперативное руководство устранением повреждений каналов и систем связи и ТМ «РДУ-ТЭС».

2.5.6.2. ТЭС обязана:

2.5.6.2.1. Осуществлять оперативное и техническое обслуживание СДТУ, находящихся в ведении диспетчера РДУ и в том числе:

2.5.6.2.1.1. Подавать заявки в РДУ на проведение всех видов работ по СДТУ, находящихся в оперативном ведении диспетчера РДУ.

2.5.6.2.1.2. Согласовывать с РДУ и организовывать изменение состояния СДТУ, находящихся в  оперативном ведении диспетчера РДУ (ввод (вывод) из (в) ремонта, консервацию, подготовка к испытаниям и т.п.).

2.5.6.2.1.3. Представлять на согласование в РДУ сводный годовой план капитальных, текущих ремонтов и реконструкции, годовые планы профилактического обслуживания СДТУ, находящихся в  оперативном ведении диспетчера РДУ.

2.5.6.2.1.4. Представлять на согласование в РДУ технические задания на проектирование новых и реконструкцию действующих СДТУ, передаваемых или находящихся в оперативном ведении диспетчера РДУ.

2.5.6.2.1.5. Предоставлять годовые отчеты по СДТУ в установленные сроки и по утвержденным формам.

2.5.6.2.1.6. Обеспечить надежную работу СДТУ в условиях ЧС.

2.5.7. В области АСДУ, АСКУЭ и организации информационного обмена.

2.5.7.1. РДУ обязано:

2.5.7.1.1. Организовать прием, обработку и передачу данных АСКУЭ ТЭС.

2.5.7.2. ТЭС обязана:

2.5.7.2.1. Обеспечить оперативное и техническое обслуживание средств АСДУ и АСКУЭ, находящихся в оперативном ведении диспетчера РДУ.

2.5.7.2.2. Организовать оперативный и коммерческий учет электроэнергии и передачу оперативной отчетности в РДУ, в том числе во взаимосогласованных макетных формах, и актов первичного учета. 

2.5.7.2.3. Согласовывать с РДУ технические задания и проекты по созданию, модернизации, реконструкции технических и программных средств АСКУЭ, находящихся в оперативном ведении диспетчера РДУ. 

2.5.7.2.4. Обеспечивать в соответствии с согласованным техническим заданием и рабочим проектом изменение качественного и количественного состава технологических и коммерческих показателей (данных ТМ, АСКУЭ), нормативно-справочной информации и других данных, передаваемых в РДУ и необходимых для оперативно-диспетчерского управления. 

2.5.7.2.5. Обеспечивать выполнение требований РДУ по полноте, достоверности и своевременности представления данных ТМ и данных коммерческого учета по активной и реактивной мощности (энергии) в соответствии с согласованными требованиями технического задания и техническими решениями рабочего проекта.

2.5.8. В   области АСКУЭ  и сопровождения  рынка.

2.5.8.1. РДУ обязано:
2.5.8.1.1. Фиксировать  нарушения  диспетчерского  графика.

2.5.8.1.2. Производить расчет и фиксацию резервов мощности.

2.5.8.2. ТЭС обязана:

2.5.8.2.1. Обеспечивать в соответствии с согласованным техническим заданием и рабочим проектом изменение качественного и количественного состава технологических и коммерческих показателей, нормативно-справочной информации и других данных , передаваемых в РДУ.

2.6. Права РДУ и ТЭС. TC»Права РДУ и ТЭС.»\l2 
2.6.1. РДУ имеет право:

2.6.1.1. Осуществлять оперативное и функциональное руководство подразделениями ТЭС по вопросам организации и осуществления круглосуточного оперативно-диспетчерского управления.

2.6.1.2. Участвовать в расследовании технологических нарушений, несчастных случаев, случаев нарушений оперативной дисциплины непосредственно подчиненным дежурным и оперативно-диспетчерским персоналом ТЭС.

2.6.1.3. Получать информацию, необходимую для выполнения возложенных на  РДУ обязанностей, в соответствии с согласованным регламентом, протоколом и нормативным качеством. 

2.6.1.4. Участвовать в   послеаварийных проверках устройств РЗА и ПА, подведомственных диспетчеру РДУ.

2.6.1.5. Получать информацию о режимах работы оборудования электростанции, в том числе величины технических и технологических минимумов нагрузок генерирующего оборудования.

2.6.1.6. Осуществлять контроль за оперативным обслуживанием и выполнением планов- графиков технического обслуживания устройств РЗА, ПА и ФАП, подведомственных диспетчеру РДУ.

2.6.1.7. Задавать изменения параметров настройки (уставок) устройств РЗА, подведомственных диспетчеру РДУ, выданных Службой РЗА РДУ.

2.6.1.8. Проверять техническую готовность ГРЭС к работе в условиях функционирования оптового рынка электроэнергии, выполнение мероприятий, обеспечивающих надёжную и безопасную эксплуатацию оборудования, включая готовность к прохождению ОЗП

2.6.1.9. Контролировать готовность ГРЭС к участию в оказании системных услуг в соответствии с Технологическими правилами оптового рынка электроэнергии.

2.6.1.10. Контролировать соблюдение диспетчерской дисциплины оперативным персоналом ГРЭС и выполнения диспетчерского графика.

2.6.1.11. Принимать участие в проверке знаний оперативного персонала ГРЭС.

2.6.2. ТЭС имеет право:

2.6.2.1. Получать от РДУ обоснования принимаемых оперативных решений, связанных с выполнением балансов производства электроэнергии и влияющих на технико-экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности ТЭС.

2.6.2.2. Получать от РДУ любую информацию, гарантирующую прозрачность процедур и открытость технической политики системы оперативно-технологического управления.

2.6.2.3. Получать от РДУ и получать в течение суток обоснования причин отклонения от заявленных объемов выработки электроэнергии.

2.6.2.4. Получать от РДУ обоснованности принимаемых решений в части устройств РЗА, ПА и ФАП, подведомственных диспетчеру РДУ.

2.6.2.5. Получать информацию, необходимую для выполнения возложенных на СРЗА (ЭТЛ) ТЭС обязанностей, в соответствии с регламентом.

3. Оперативно-технологические взаимоотношения РДУ - филиалов ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» с крупными потребителями электроэнергии и мощности TC»Оперативно-технологические отношения РДУ  с крупными потребителями»\l1 
3.1. Общие положения. TC»Общие положения.»\l2 
3.1.1. Настоящий раздел Положения устанавливает принципы и порядок технических  и организационных взаимоотношений, определяет обязанности, права и границы ответственности между РДУ – филиалом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» (далее РДУ) и Крупным потребителем электроэнергии и мощности (далее Потребитель).

3.1.2. Цель раздела - уточнение порядка взаимодействия при организации и осуществлении  оперативно-диспетчерского управления передачей электроэнергии Потребителю с ФОРЭМ на территории  Региональной энергосистемы.

3.2. Основные задачи РДУ и Потребителя, решаемые при взаимодействии. TC»Основные задачи РДУ и Потребителя, решаемые при взаимодействии.»\l2 
3.2.1. Обеспечение системной надежности при передаче и потреблении электрической энергии и мощности с ФОРЭМ Потребителю посредством управления режимами работы  Региональной энергосистемы при соблюдении установленных государственными органами стандартов, технических норм надежности функционирования энергосистем (по совокупности нориативно-технических документов, обязательных к использованию и исполнению) и показателей качества электроэнергии.

3.2.2. Обеспечение параллельной работы Потребителя в составе  Региональной энергосистемы  и ЕЭС России.

3.2.3. Совместные действия по  предупреждению и ликвидации технологических нарушений в  Региональной энергосистеме.

3.2.4. Планирование и прогнозирование режимов работы Потребителя и разработка диспетчерского графика.

3.2.5. Обеспечение надежной работы СДТУ, средств АСДУ, АСКУЭ, других средств, обеспечивающих непрерывное осуществление оперативно-диспетчерского управления Потребителя в составе  Региональной энергосистемы.

3.3. Порядок взаимодействия сторон. TC»Порядок взаимодействия сторон.»\l2 
3.3.1. Вся официальная переписка ведется на уровне первых руководителей РДУ и Потребителя (или их заместителей).

3.3.2. РДУ осуществляет обмен информацией напрямую с исполнительным аппаратом, отделом главного энергетика Потребителя в соответствии с утвержденными регламентами, а также вне регламентов в случае:

· необходимости предупреждения и ликвидации технологических нарушений в Региональной энергосистеме;

· в условиях ЧС;

· в «особый период». 

3.3.3. Оперативный и административно-технический персонал РДУ, имеющий право ведения оперативных переговоров напрямую взаимодействует с соответствующим персоналом Потребителя в соответствии с Положением по диспетчерскому управлению параллельной работы  Региональной энергосистемы с ЕЭС России.

3.4. Обязанности. TC»Обязанности.»\l2 
3.4.1. Общие.

3.4.1.1. РДУ обязано:

3.4.1.1.1. Обеспечивать надежность управления оборудованием Потребителя, находящемся в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ, в том числе в условиях ликвидации технологических нарушений, ЧС и в «особый период».

3.4.1.1.2. Рассматривать заявки, подаваемые Потребителем, на изменение состояния оборудования, находящегося в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

3.4.1.1.3. Участвовать в рассмотрении проектов по изменению состава оборудования и развитию сетей Потребителя.

3.4.1.1.4. Разрабатывать документацию по вопросам оперативно-диспетчерского управления Региональной энергосистемой, в том числе определять перечень оборудования Потребителя, находящегося в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

3.4.1.1.5. Осуществлять анализ и прогнозирование рисков снижения надёжности  работы энергетического оборудования Потребителя.

3.4.1.1.6. Выполнять анализ достаточности противоаварийных мероприятий по результатам расследования технологических нарушений в работе энергетического оборудования Потребителя 

3.4.1.2. Потребитель обязан:

3.4.1.2.1. Предоставлять РДУ информацию, необходимую для осуществления функций РДУ и формирования показателей оперативной и статистической отчетности и в том числе обеспечить необходимую полноту, достоверность и своевременность сбора, обработки и передачи данных телемеханики и данных коммерческого учета по активной и реактивной мощности (энергии) в соответствии с требованиями РДУ, необходимых для организации и осуществления оперативно-диспетчерского управления.

3.4.1.2.2. Принимать к исполнению разработанную РДУ документацию по вопросам организации оперативно-диспетчерского управления в  Региональной энергосистеме, в том числе перечень оборудования Потребителя, находящегося в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

3.4.1.2.3. Осуществлять по команде (с разрешения) оперативно-диспетчерского персонала РДУ мероприятия по изменению схемы и режима работы оборудования, находящегося в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

3.4.1.2.4. Выполнять указания РДУ по организации и осуществлению оперативно-диспетчерского управления.

3.4.1.2.5. Организовывать информационное и техническое взаимодействие систем АСУ, АСДУ и  АСКУЭ регионального АО-энерго и аналогичных систем РДУ.

3.4.1.2.6. Выполнять требования РДУ по обеспечению надежности работы электротехнического и энергетического оборудования, технических и технологических систем, снижению рисков технологических нарушений, организации подготовки оперативно-технического персонала;

3.4.1.2.7. Организовать эксплуатацию оборудования и устройств РЗА, ПА, СДТУ и средств АСДУ в соответствии с их разграничением по оперативному управлению и оперативному ведению на основе указаний РДУ.

3.4.2. В области организации и осуществления круглосуточного оперативно-диспетчерского управления. 

3.4.2.1. РДУ обязано:

3.4.2.1.1. Осуществлять непрерывное (круглосуточное) диспетчерское управление передачей электроэнергии (мощности) и потреблением энергообъектами Потребителя в составе  Региональной энергосистемы, обеспечивая при этом регламентированные нормативно-технические требования по системной надежности и качеству электроэнергии.

3.4.2.1.2. Определять режимы работы оборудования Потребителя, устройств РЗА, ПА, СДТУ и средств АСДУ, находящихся в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

3.4.2.1.3. Контролировать выполнение Потребителем заданного диспетчерского графика, определять инициативы отклонения от диспетчерского графика.

3.4.2.1.4. Поддерживать заданные уровни напряжения в контрольных точках энергосистемы.  

3.4.2.1.5. Участвовать в поддержании и регулировании частоты в пределах значений, установленных техническим регламентом.

3.4.2.1.6. Осуществлять прогноз потребления Потребителем при прогнозировании балансов электроэнергии и мощности Региональной энергосистемы.

3.4.2.1.7. Руководить ликвидацией системных технологических нарушений и технологических нарушений на оборудовании, находящемся в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ, в том числе восстанавливать параллельную работу Потребителя в составе Региональной энергосистемы.

3.4.2.1.8. Согласовывать годовые и месячные планы по ремонту оборудования, находящегося в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

3.4.2.2. Потребитель обязан:

3.4.2.2.1. Организовывать и осуществлять оперативно-диспетчерское управление оборудованием, не находящимся в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

3.4.2.2.2. Выполнять указания РДУ по вопросам организации и осуществления круглосуточного оперативно-диспетчерского управления Региональной энергосистемой.

3.4.2.2.3. В соответствии с регламентом передавать в РДУ заявленный объем потребления электроэнергии и другую информацию для формирования диспетчерского графика.

3.4.2.2.4. Выполнять заданный РДУ диспетчерский график. 

3.4.2.2.5. Обеспечить соблюдение оперативно-диспетчерской дисциплины персоналом Потребителя.

3.4.2.2.6. Предоставлять РДУ сообщения о технологических нарушениях в работе оборудования предприятий и несчастных случаях с персоналом Потребителя.

3.4.2.2.7. Представлять в РДУ на согласование эксплуатационную схему сетей и подстанций Потребителя и пояснения к ним.

3.4.3. В области электрических режимов и ПА.

3.4.3.1. РДУ обязано:

3.4.3.1.1. Определять режимные ограничения при разработке суточного графика нагрузки и на балансирующем рынке электроэнергии.

3.4.3.1.2. Разрабатывать схемы электрических соединений для электрооборудования Потребителя, находящегося в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

3.4.3.1.3. Разрабатывать алгоритмы, структурные или принципиальные схемы ПА, выдавать указания на их установку Потребителем и совершенствование существующих устройств ПА, находящихся в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ в соответствии с согласованными требованиями технического задания и техническими решениями рабочего проекта.

3.4.3.1.4. Выполнять расчеты и задавать суточные графики оптимальных уровней напряжения в контрольных точках.
3.4.3.1.5. Задавать объемы отключаемой нагрузки АЧР,  определять места их размещения по энергообъектам  Региональной энергосистемы, формировать графики АЧР.
3.4.3.1.6. Организовывать проведение контрольных замеров.

3.4.3.1.7. Производить режимное обеспечение ремонтов электрооборудования и ПА, находящегося в оперативном управлении или ведении диспетчера РДУ.

3.4.3.2. Потребитель обязан:

3.4.3.2.1. Осуществлять настройку систем и устройств ПА в соответствии с заданиями РДУ. 

3.4.3.2.2. Обеспечивать заданный РДУ объем оперативного и автоматического противоаварийного управления.

3.4.3.2.3. Обеспечивать по заданию РДУ организацию проведения замеров параметров оборудования и режима в характерные дни и часы графика работы ЕЭС России.

3.4.3.2.4. Обеспечивать объемы отключаемой нагрузки АЧР согласно заданию РДУ
3.4.3.2.5. Исполнять задание РДУ  на ограничение или отключение нагрузки согласно заданных графиков .
3.4.3.2.6. Согласовывать и исполнять выполненные РДУ расчеты и задания по суточным графикам  оптимальным уровням напряжения в контрольных точках.

3.4.3.2.7. Представлять на согласование годовые и месячные планы по ремонту оборудования, находящегося в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

3.4.3.2.8. Представлять на согласование программы на включение в работу нового и вводимого после ремонта электрооборудования.

3.4.3.2.9. Представлять на согласование нормальные и ремонтные схемы электрических соединений.

3.4.4. В области энергетических режимов, балансов и развития.

3.4.4.1. РДУ обязано:

3.4.4.1.1. Выполнять сведение фактического баланса электроэнергии по  Региональной энергосистеме.
3.4.4.1.2. Осуществлять ежесуточный контроль за потреблением электроэнергии и мощности Потребителем в соответствии с заданным суточным графиком и Договорами поставки электроэнергии и мощности между ЗАО «ЦДР ФОРЭМ» и Потребителем.
3.4.4.2. Потребитель обязан:

3.4.4.2.1. Для расчета режимов работы  Региональной энергосистемы представлять в установленные сроки в РДУ режимы собственного потребления электроэнергии и мощности.

3.4.4.2.2. Разрабатывать с учетом прогноза потребления балансы электрической энергии и мощности на пятилетку с разбивкой по годам, год с разбивкой по кварталам, квартал с разбивкой по месяцам. Разработанные балансы согласовывать с РДУ и РЭК.

3.4.4.2.3. Согласовывать и выполнять график потребления электрической энергии и мощности. 

3.4.5. В области релейной защиты и автоматики.

· Эксплуатационное обслуживание устройств РЗА и ПА осуществляется в  соответствии с «Типовым положением о службе релейной защиты и электроавтоматики», «Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ» (РД 153-34.0-35.617-2001), «Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ» ( РД 153-34.3-35.613-00) и ПТЭ (РД 34.20.501-95).
· Взаимоотношения СРЗА РДУ  и Потребителем осуществляются в соответствии с принципами распределения оборудования по оперативной подведомственности.
3.4.5.1. РДУ обязано:

3.4.5.1.1. Формировать технические требования системного оператора к РЗА и ПА Потребителя, подведомственных диспетчеру РДУ.

3.4.5.1.2. Выполнять расчеты токов и напряжений при КЗ и других аварийных режимах сети Потребителя (110кВ и выше), определять принципы выполнения, типы, алгоритмы функционирования, размещение устройств РЗА и ПА, находящихся в оперативном управлении диспетчера РДУ.

3.4.5.1.3. Согласовывать принципы выполнения, исполнительные схемы, алгоритмы функционирования  устройств РЗА и ПА, находящихся в оперативном ведении диспетчера РДУ.

3.4.5.1.4. Осуществлять мониторинг эксплуатации и функционирования устройств РЗА и ПА, оценивать уровень надежности устройств РЗА и ПА, координировать и согласовывать планы-графики технического обслуживания устройств РЗА и ПА, подведомственных диспетчеру РДУ.

3.4.5.1.5. Выполнять и согласовывать расчеты параметров настройки (уставок) устройств РЗА, подведомственных диспетчеру РДУ.

3.4.5.1.6. Осуществлять организационно-методическое и техническое взаимодействие с Потребителем в части эксплуатации устройств РЗА и ПА, подведомственных диспетчеру РДУ.

3.4.5.1.7. Рассматривать и согласовывать (корректировать) ремонтные заявки на устройства РЗА и ПА и заявки на устройства РЗА и ПА при вводе в эксплуатацию нового оборудования  и ВЛ.

3.4.5.2. Потребитель обязан:

3.4.5.2.1. Оснащать первичное оборудование, подведомственное диспетчеру РДУ, устройствами РЗА и ПА и их настройку в соответствии с заданиями РДУ.

3.4.5.2.2. Обеспечивать выполнение нормативных требований по эксплуатации и техническому обслуживанию устройств РЗА и ПА, подведомственных диспетчеру РДУ.

3.4.5.2.3. Прорабатывать ремонтные заявки на устройства РЗА и ПА, заявки на устройства РЗА и ПА при вводе в эксплуатацию нового оборудования и ВЛ, подведомственных диспетчеру РДУ.

3.4.5.2.4. Предоставлять данные в части подведомственных диспетчеру РДУ устройств РЗА и ПА, необходимых для эффективного оперативно- технологического (диспетчерского) управления.

3.4.5.2.5. Осуществлять организационно- методическое и техническое взаимодействие с СРЗА РДУ  в части эксплуатации устройств РЗА и ПА, подведомственных диспетчеру РДУ.

3.4.6. В области оперативного и технического обслуживания средств диспетчерского и технологического управления.

3.4.6.1. РДУ обязано:

3.4.6.1.1. Организовывать надежную и качественную работу СДТУ от РДУ до Потребителя.

3.4.6.1.2. Осуществлять оперативное руководство процессами восстановления работоспособности каналов и устройств передачи информации «РДУ-Потребитель».

3.4.6.1.3. Направлять Потребителю информацию о состоянии СДТУ, необходимых внеплановых ревизиях и проверках СДТУ при отклонении их  параметров от нормативов.

3.4.6.1.4. Фиксировать в журнале дефектов неустраненные в течении смены нарушения работы СДТУ Потребителя.

3.4.6.1.5. Согласовывать планы, графики ремонтов, проверок, заявки на вывод из работы СДТУ, находящихся в ведении РДУ.

3.4.6.1.6. Проводить экспертизы проектов реконструкции и строительства новых СДТУ Потребителя, находящихся в ведении РДУ.

3.4.6.1.7. Направлять Потребителю предложения по модернизации СДТУ, находящихся в ведении РДУ.

3.4.6.2. Потребитель обязан:

3.4.6.2.1. Осуществлять оперативное и техническое обслуживание СДТУ, находящихся в ведении диспетчера РДУ и в том числе:

· Подавать заявки в РДУ на проведение всех видов работ по СДТУ, находящихся в оперативном ведении диспетчера РДУ.


· Согласовывать с РДУ и организовывать изменение состояния СДТУ, находящихся в  оперативном ведении диспетчера РДУ (ввод (вывод) из (в) ремонта, консервацию, подготовка к испытаниям и т.п.).

· Представлять на согласование в РДУ сводный годовой план капитальных, текущих ремонтов и реконструкции, годовые планы профилактического обслуживания СДТУ, находящихся в  оперативном ведении диспетчера РДУ.

· Представлять на согласование в РДУ технические задания на проектирование новых и реконструкцию действующих СДТУ, передаваемых или находящихся в оперативном ведении диспетчера РДУ.

3.4.6.2.2. Обеспечить надежную работу СДТУ в условиях ЧС.

3.4.7. В области АСДУ, АСКУЭ и организации информационного обмена.

3.4.7.1. РДУ обязано:

3.4.7.1.1. Организовать прием, обработку и передачу данных АСКУЭ Потребителя.

3.4.7.2. Потребитель обязан:
3.4.7.2.1. Обеспечить оперативное и техническое обслуживание средств АСДУ и АСКУЭ, находящихся в оперативном ведении диспетчера РДУ.
3.4.7.2.2. Организовать оперативный и коммерческий учет электроэнергии и передачу оперативной отчетности в РДУ, в том числе во взаимосогласованных макетных формах, и актов первичного учета.

3.4.7.2.3. Согласовывать с РДУ технические задания и проекты по созданию, модернизации, реконструкции технических и программных средств АСКУЭ, находящихся в оперативном ведении диспетчера РДУ.

3.4.7.2.4. Обеспечивать в соответствии с согласованным техническим заданием и рабочим проектом изменение качественного и количественного состава технологических и коммерческих показателей (данных ТМ, АСКУЭ), нормативно-справочной информации и других данных, передаваемых в РДУ и необходимых для оперативно-диспетчерского управления.
3.4.7.2.5. Обеспечивать выполнение требований РДУ по полноте, достоверности и своевременности представления данных ТМ и данных коммерческого учета по активной и реактивной мощности (энергии) в соответствии с согласованными требованиями технического задания и техническими решениями рабочего проекта;

3.4.7.2.6. Вносить предложения и участвовать совместно с РДУ в перспективных разработках технических заданий и проектов по развитию технических и программных средств АСДУ и АСКУЭ, находящихся в оперативном ведении диспетчера РДУ и направленных на повышение эффективности оперативно-диспетчерского управления.
3.4.8. В   области АСКУЭ  и сопровождения  рынка.

3.4.8.1. РДУ обязано:
3.4.8.1.1. Участвовать в подготовке и оформлении Договоров и Соглашений.

3.4.8.1.2. Рассчитывать плановую и фактическую стоимость электроэнергии и мощности, отпускаемой Потребителю с ФОРЭМ для плановой и фактической схемы платежей.

3.4.8.1.3. Определять инициативу отклонений фактического сальдо-перетока  мощности Потребителя от договорного и от диспетчерского графика и сальдо-перетоков электроэнергии Потребителя от договорного объема.

3.4.8.1.4. Фиксировать  нарушения  диспетчерского  графика Потребителем.

3.4.8.1.5. Подготавливать регламент передачи информации АСКУЭ Потребителя.

3.4.8.1.6. Принимать информацию АСКУЭ от Потребителя, анализировать полноту данных и получать дополнительную информацию в случае ее неполноты.

3.4.8.1.7. Вести телефонный справочник и список руководства Потребителя.
3.4.8.2. Потребитель обязан:

3.4.8.2.1. Согласовывать перечень точек учета на основе имеющихся границ балансовой принадлежности.

3.4.8.2.2. Организовать оперативный и коммерческий учет электроэнергии и передачу оперативной отчетности в РДУ, в том числе во взаимосогласованных макетных формах, и актов первичного учета.

3.4.8.2.3. Согласовывать с РДУ технические задания и проекты по созданию, модернизации, реконструкции технических и программных средств АСКУЭ, находящихся в оперативном ведении диспетчера РДУ.

3.4.8.2.4. Обеспечивать в соответствии с согласованным техническим заданием и рабочим проектом изменение качественного и количественного состава технологических и коммерческих показателей, нормативно-справочной информации и других данных, передаваемых в РДУ.

3.4.8.2.5. Обеспечивать выполнение требований РДУ по полноте. Достоверности и своевременности предоставления данных коммерческого учета по активной и реактивной мощности (энергии) в соответствии с согласованными требованиями технического задания и техническими требованиями рабочего проекта.

3.5. Права РДУ и Потребителя. TC»Права РДУ и Потребителя.»\l2 
3.5.1. РДУ имеет право:

3.5.1.1. Осуществлять оперативное и функциональное руководство подразделениями Потребителя по вопросам организации и осуществления круглосуточного оперативно-диспетчерского управления.

3.5.1.2. Участвовать в расследовании технологических нарушений, несчастных случаев, случаев нарушений оперативной дисциплины непосредственно подчиненным дежурным и оперативно-диспетчерским персоналом Потребителя.

3.5.1.3. Получать предоставления информации, необходимой для выполнения возложенных на  РДУ обязанностей, в соответствии с согласованным регламентом, протоколом и нормативным качеством. 

3.5.1.4. Осуществлять контроль за оперативным обслуживанием и выполнением планов технического обслуживания устройств РЗА и ПА, СДТУ и средств АСДУ, находящихся в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчера РДУ.

3.5.1.5. Участвовать в   послеаварийных проверках устройств РЗА и ПА, подведомственных диспетчеру РДУ.

3.5.1.6. Получать информацию, необходимую для выполнения возложенных на СРЗА РДУ обязанностей, в соответствии с согласованным регламентом.

3.5.1.7. Требовать выполнения изменений параметров настройки (уставок) устройств РЗА, подведомственных диспетчеру РДУ, выданных Службой РЗА РДУ Потребителю.

3.5.1.8. Участвовать в   послеаварийных проверках устройств РЗА и ПА, подведомственных диспетчеру РДУ.

3.5.1.9. Выполнять совместно с ОДУ техническую экспертизу договоров на поставку электроэнергии, заключенных Потребителями на оптовом рынке электроэнергии, в части планирования электрических режимов, а также реализуемости указанных договоров.

3.5.1.10. Проверять техническую готовность Потребителя к работе в условиях функционирования оптового рынка электроэнергии и выполнение мероприятий, обеспечивающих надёжную и безопасную эксплуатацию энергетического оборудования.

3.5.1.11. Контролировать готовность Потребителя к участию в оказании системных услуг в соответствии с Технологическими правилами оптового рынка электроэнергии.

3.5.1.12. Контролировать соблюдение диспетчерской дисциплины оперативным персоналом Потребителя и выполнения диспетчерского графика.

3.5.1.13. Принимать участие в проверке знаний оперативного персонала Потребителя.

3.5.2. Потребитель имеет право:

3.5.2.1. Получать от РДУ обоснования принимаемых оперативных решений, влияющих на технико-экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности Потребителя.

3.5.2.2. Получать от РДУ любую информацию, гарантирующую прозрачность процедур и открытость технической политики системы оперативно-технологического управления.

3.5.2.3. Получать от РДУ обоснованности принимаемых решений в части устройств РЗА и ПА, подведомственных диспетчеру РДУ.

3.5.2.4. Получать информацию, необходимую для выполнения возложенных на релейный персонал потребителя обязанностей, в соответствии с регламентом.

4. Оперативно-технологические взаимоотношения РДУ - филиалов ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» с предприятиями МЭС - филиалов ОАО «ФСК ЕЭС». TC»Оперативно-технологические взаимоотношения РДУ с предприятиями МЭС»\l1 
4.1. Общие положения. TC»Общие положения.»\l2 
4.1.1. Настоящий раздел  Положения устанавливает порядок взаимодействия персонала РДУ - филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (далее РДУ) и предприятия Магистральных электрических сетей -филиала ОАО «ФСК ЕЭС» (далее ПМЭС) c целью обеспечения работы оборудования и устройств на энергообъектах и ВЛ, находящихся в ремонтно – эксплуатационном обслуживании ПМЭС.

4.1.2. Положение является основой во взаимоотношениях между структурными подразделениями РДУ и  ПМЭС

4.2. Основные задачи РДУ и ПМЭС, решаемые при взаимодействии. TC»Основные задачи РДУ и МЭС, решаемые при взаимодействии.»\l2 
4.2.1. Обеспечение системной надежности и параллельной работы Региональной энергосистемы и ЕЭС России.

4.2.2. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений при производстве, передаче и распределении электрической энергии.

4.2.3. Обеспечение надежной работы СДТУ, средств АСДУ, АСКУЭ, других средств, обеспечивающих непрерывное осуществление оперативно-диспетчерского управления Региональной энергосистемой.

4.3. Оперативно – диспетчерское  управление.  Ликвидация  технологических  нарушений. TC»Оперативно – диспетчерское  управление.  Ликвидация  технологических  нарушений.»\l2 
4.3.1. Ликвидацией нарушения нормальной работы в сети руководит диспетчер ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» (ОДУ, РДУ) или диспетчер соответствующего подразделения регионального АО-энерго в соответствии с оперативной подведомственностью оборудования и действующими инструкциями ЦДУ, ОДУ, РДУ, ПМЭС и местными инструкциями.

4.3.2. Схема прохождения заявок на изменение оперативного состояния ВЛ, оборудования и их устройства РЗА, ПА, ТМ, СДТУ устанавливается в соответствии с их оперативной подведомственностью.

4.3.3. Заявки на ВЛ, оборудование и устройства, подведомственные ОДУ и РДУ в соответствии с действующим распределением оборудования по способу диспетчерского управления предприятие ПМЭС подает в ОДУ и в РДУ. Ответы  на  заявки  возвращаются в  обратном  порядке.

4.3.4. Заявки на вывод в ремонт оборудования, не находящегося в управлении и ведении диспетчерских служб ОДУ, РДУ и других оперативно-диспетчерских служб на территории Региональной энергосистемы, рассматривает ПМЭС. 

4.4. Действия оперативно-диспетчерского персонала РДУ и ПМЭС при отсутствии связи. TC»Действия оперативно-диспетчерского персонала РДУ  и МЭС при отсутствии связи.»\l2 
4.4.1. При отсутствии связи, оперативный персонал РДУ и дежурный персонал подстанций ПМЭС обязаны принимать меры к ее восстановлению. При этом должны быть использованы любые виды связи.

4.4.2. Вывод оборудования в ремонт и включение после ремонта до восстановления связи запрещается. Разрешается только проводить операции по предупреждению гибели людей и повреждения оборудования, а также по сохранению собственных нужд подстанции.

4.4.3. Самостоятельные действия дежурного персонала подстанций ПМЭС при ликвидации технологических нарушений на подстанциях ПМЭС и потери связи с оперативным персоналом РДУ, а также операции, самостоятельное производство которых запрещается, должны быть определены в “Инструкциях по ликвидации технологических нарушений ПМЭС”.

4.5. Релейная защита и противоаварийная автоматика TC»Релейная защита и противоаварийная автоматика»\l2 
4.5.1. Общие положения.

4.5.1.1. Эксплуатационное обслуживание устройств РЗА и ПА осуществляется в  соответствии с «Типовым положением о службе релейной защиты и электроавтоматики»  и  ПТЭ.

4.5.1.2. Эксплуатационное обслуживание устройств РЗА, ПА и ФАП осуществляется в соответствии с «Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ» ( РД 153-34.0-35.617-2001) и ПТЭ (РД 34.20.501-95).

4.5.1.3. Взаимоотношения СРЗА РДУ и СРЗАИ ПМЭС осуществляются в соответствии с принципами распределения оборудования по оперативной подведомственности.

4.5.2. Обязанности РДУ

4.5.2.1. Формировать технические требования системного оператора к РЗА, ПА и ФАП, подведомственных диспетчеру РДУ.

4.5.2.2. Выполнять расчеты токов и напряжений при КЗ и других аварийных режимах, определять принципы выполнения, типы, алгоритмы функционирования, размещение устройств РЗА, ПА и ФАП, находящихся в оперативном управлении диспетчера РДУ.

4.5.2.3. Согласовывать принципы выполнения, структурные или принципиальные схемы, алгоритмы функционирования  устройств РЗА и ПА, находящихся в оперативном ведении диспетчера РДУ.

4.5.2.4. Осуществлять мониторинг эксплуатации и функционирования устройств РЗА, ПА и ФАП, оценивать уровень надежности устройств РЗА, ПА и ФАП, координировать и согласовывать планы- графики технического обслуживания устройств РЗА, ПА и ФАП, подведомственных диспетчеру РДУ.

4.5.2.5. Выполнять и согласовывать расчеты параметров настройки (уставок) устройств РЗА, подведомственных диспетчеру РДУ.

4.5.2.6. Осуществлять организационно- методическое и техническое взаимодействие с СРЗАИ ПМЭС в части эксплуатации устройств РЗА, ПА и ФАП, подведомственных диспетчеру РДУ.

4.5.2.7. Рассматривать и согласовывать (корректировать) ремонтные заявки на устройства РЗА, ПА и ФАП и заявки на устройства РЗА, ПА и ФАП при вводе в эксплуатацию нового оборудования  и ВЛ.

4.5.3. Обязанности ПМЭС 

4.5.3.1. Оснащать первичное оборудование, подведомственное диспетчеру РДУ, устройствами РЗА, ПА и ФАП, и их настройку в соответствии с заданиями РДУ.

4.5.3.2. Обеспечивать выполнение нормативных требований по эксплуатации и техническому обслуживанию устройств РЗА, ПА и ФАП, подведомственных диспетчеру РДУ.

4.5.3.3. Прорабатывать ремонтные заявки на устройства РЗА, ПА и ФАП и заявки на устройства РЗА, ПА и ФАП при вводе в эксплуатацию нового оборудования  и ВЛ.

4.5.3.4. Предоставлять данные в части подведомственных устройств РЗА, ПА и ФАП, необходимых для эффективного оперативно- технологического (диспетчерского) управления.

4.5.3.5. Осуществлять организационно- методическое и техническое взаимодействие с полразделениями РДУ в части эксплуатации устройств РЗА, ПА и ФАП, подведомственных диспетчеру РДУ.

4.6. Права РДУ и ПМЭС TC»Права РДУ и МЭС»\l2 
4.6.1. Права РДУ

4.6.1.1. Осуществлять оперативное и функциональное руководство подразделениями ПМЭС по вопросам организации и осуществления круглосуточного оперативно-диспетчерского управления.

4.6.1.2. Участвовать в расследовании технологических нарушений, несчастных случаев, случаев нарушений оперативной дисциплины непосредственно подчиненным дежурным персоналом ПМЭС.

4.6.1.3. Требовать предоставления информации, необходимой для выполнения возложенных на  РДУ обязанностей, в соответствии с согласованным регламентом, протоколом и нормативным качеством. 

4.6.1.4. Участвовать в послеаварийных проверках устройств РЗА и ПА, подведомственных диспетчеру РДУ.

4.6.1.5. Требовать предоставления информации, необходимой для выполнения возложенных на РДУ обязанностей, в соответствии с согласованным регламентом.

4.6.1.6. Осуществлять контроль за оперативным обслуживанием и выполнением планов- графиков технического обслуживания устройств РЗА, ПА и ФАП, подведомственных диспетчеру РДУ.

4.6.2. Права ПМЭС

4.6.2.1. Получать от РДУ обоснования принимаемых оперативных решений, влияющих на надежность функционирования оборудования ПМЭС.

4.6.2.2. Получать от РДУ любую информацию, гарантирующую прозрачность процедур и открытость технической политики системы оперативно-технологического управления, включая:  данные ОИК, в том числе ретроспективную информацию, записи диспетчерских переговоров и т.п.

4.6.2.3. Получать от РДУ обоснованности принимаемых решений в части устройств РЗА, ПА и ФАП, подведомственных диспетчеру РДУ.

4.6.2.4. Получать информацию, необходимую для выполнения возложенных на СРЗАИ ПМЭС обязанностей, в соответствии с регламентом.

Приложение №1

Регламент взаимоотношений подразделений ОДУ и РДУ TC"Регламент взаимоотношений подразделений ОДУ и РДУ"\l1 
1.Взаимоотношения ОДС РДУ с ОДС ОДУ.

	№

п/п
	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
	РЕГЛАМЕНТ

	ОДС РДУ передает в ОДС ОДУ:

	1.
	Оперативные заявки на изменение состояния оборудования, находящегося в ведении диспетчера ОДУ.
	В соответствии с Положением о порядке подачи, прохождении заявок на производство работ.

	2.
	На согласование и утверждение годовые и месячные планы ремонта электротехнического оборудования   электростанций и электрических сетей, подведомственного ОДУ.
	Ежегодно.

	3.
	Оперативные данные о потребляемой мощности и электроэнергии, нагрузке и выработке электростанций, ремонтах и резервах мощности, а также о размере и длительности введенных ограничений и отключений потребителей.
	Оперативно дежурной сменой ОДС.

	4.
	Списки лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров и переключений, приема и передачи оперативной информации.
	Ежегодно, по мере изменения.

	5.
	Программы проведения сложных эксплуатационных работ при ремонтах оборудования и включениях нового оборудования, находящегося в управлении или ведении диспетчера ОДУ.
	В соответствии с Положением о порядке подачи, прохождении заявок на производство работ.

	6.
	Информацию о происшедших технологических нарушениях, отказах, пожарах, несчастных случаях и других нарушениях нормальной работы энергообъектов  Региональной энергосистемы согласно перечню, утвержденному РАО «ЕЭС России».
	Оперативно дежурной сменой ОДС согласно регламенту.

	7.
	Сведения о работе РЗА и ПА, отключения оборудования и ВЛ, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера ОДУ.
	Оперативно дежурной сменой ОДС.

	8.
	Для согласования нормальную электрическую схему сетей Региональной энергосистемы 110 кВ и выше.
	1 раз в год.

	9.
	Материалы, необходимые для организации межсистемных ПА-тренировок и конкурсов с участием оперативного персонала РДУ.
	По мере необходимости

	ОДС РДУ получает от ОДС ОДУ:

	1.
	Информацию о работе ОЭС, в части, затрагивающей РДУ.
	По мере необходимости.

	2.
	Ответы на оперативные заявки на изменение состояния оборудования, находящегося в ведении диспетчера ОДУ.
	В соответствии с Положением о порядке подачи, прохождении заявок на производство работ.

	3.
	Положение по диспетчерскому управлению параллельной работой  Региональной энергосистемы с ЕЭС России.
	Не реже 1 раза в 2 года.

	4.
	Инструкцию по предотвращению и ликвидации технологических нарушений в ОЭС.
	Не реже 1 раза в 2 года.

	5.
	Информацию о планах остановов в ремонт и резерв тепломеханического и блочного оборудования на выходные и праздничные дни.
	По мере поступления.

	6.
	Инструкцию о порядке ведения оперативных переговоров оперативно-диспетчерским персоналом ОДУ.
	Не реже 1 раза в 2 года.

	7.
	Положение о порядке подачи, прохождения и проработке оперативных заявок для производства работ на оборудовании, ВЛ и устройствах, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера ОДУ.
	Не реже 1 раза в 2 года.

	8.
	Типовое положение об оперативно-технологических (диспетчерских) отношениях территориальных обособленных подразделений РАО «ЕЭС России» – межсистемных электрических сетей (ПМЭС) с региональными АО-энерго, ОДУ,  ЦДУ ЕЭС.
	По мере изменения.

	9.
	Регламент оперативных диспетчерских сообщений о технологических нарушениях в работе энергопредприятий и энергосистем.
	По мере изменения.

	10.
	Положение о диспетчерском графике.
	По мере изменения.

	11.
	Список руководящего, оперативно-диспетчерского персонала ОДУ.


	Ежегодно, по мере изменения.

	12.
	Материалы, необходимые для организации межсистемных ПА-тренировок и конкурсов с участием оперативного персонала РДУ.


	По мере необходимости


2.Взаимоотношения СЭРБ и Р РДУ с СОПР и Б ОДУ.

	№

п/п
	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
	РЕГЛАМЕНТ

	СЭРБ и Р РДУ передает в СОПР и Б ОДУ:

	1.
	Плановые балансы электроэнергии и мощности на перспективу, год, квартал с разбивкой по месяцам в макетной и табличной форме, утвержденные в РЭК.
	По годовому – до 15 августа года, предшествующего планируемому.

По квартальному – за 75 дней до начала квартала.

По месячному – до 20 числа месяца, предшествующего планируемому.

	2.
	Макет 12013 – квартальный баланс мощности с разбивкой по месяцам.

Макет 12505,12506 – квартальный баланс энергии.
	За 75 дней до начала планируемого квартала.

	3.
	Расчет баланса мощности по каждой электростанции и  Региональной энергосистеме в целом на месяц с разбивкой по неделям.
	До 20 числа месяца, предшествующего планируемому.

	4.
	Утвержденный годовой график ремонтов основного оборудования электростанций  Региональной энергосистемы с разбивкой по месяцам.
	До 10 октября года, предшествующего планируемому.

	5.
	Макет 12028 – график ремонтов основного оборудования электростанций  Региональной энергосистемы на месяц.
	До 20 числа месяца, предшествующего планируемому.

	6.
	Расчет режима работы электростанций Региональной энергосистемы на паводковый период (3-я декада апреля, май, июнь).
	До 15 марта текущего года.

	7.
	Макет 15510 – использование установленной мощности электростанций  Региональной энергосистемы за отчетный час.
	По запросу.

	8.
	Макеты 15531, 15533 – о недоиспользовании мощности тепловых электростанций и ограничениях мощности по группам оборудования.
	По запросу.

	9.
	Данные для составления годового отчета по ОЭС.
	По запросу.

	10.
	Предложения посуточной разбивки планового баланса электроэнергии на месяц, а также объема электроэнергии, купленной на торгах.
	До 25 числа месяца, предшествующего планируемому.

	11.
	Прогноз на неделю режима работы  Региональной энергосистемы с выделением утреннего и вечернего максимума нагрузок, ночного минимума и суточного электропотребления.
	Каждый вторник недели, предшествующей плану

	12.
	Макеты 308 – прогнозируемые показатели для суточного планирования режима .
	До 14-00:

· в понедельник – на среду текущей недели;

· во вторник – на четверг, пятницу текущей недели;

· в среду – на субботу, воскресенье текущей недели и понедельник следующей недели;

· в пятницу – на вторник следующей недели. 

	13.
	Макет 53500 – ожидаемый баланс мощности электростанций на предстоящие сутки.
	До 15-00:

· в понедельник – на среду текущей недели;

· во вторник – на четверг, пятницу текущей недели;

· в среду – на субботу, воскресенье текущей недели и понедельник следующей недели;

в пятницу – на вторник следующей недели.

	14.
	Макет 53516 – характеристики относительных приростов расхода условного топлива на производство электроэнергии
	До 13-00:

· в понедельник – на среду текущей недели;

· во вторник – на четверг

· в среду – на пятницу текущей недели и понедельник следующей недели;

· в четверг – на воскресенье текущей недели

в пятницу – на вторник следующей недели.

	15.
	Корректировка макета 308 – прогнозируемые показатели для суточного планирования режима  
	До 8-30 накануне планируемых суток.

	16.
	Подтверждения по макетам 12311 и 30311 в виде текстового файла 
	По факту получения данных макетов 

	17.
	Заключения по проектам расширения и реконструкции объемов по вопросам, входящим в компетенцию Службы.
	По запросу.

	18.
	Необходимые данные для технических обоснований по объектам, включенных в планы перспективного развития  Региональной энергосистемы.
	По запросу.

	19.
	Формирование и анализ фактического баланса электроэнергии (мощности) по территории  Региональной энергосистемы за прошедший месяц (период).
	До 15 числа, следующего за отчетным.

	20.
	Справку о текущем выполнении показателей баланса электроэнергии.
	1 раз в неделю.

	СЭРБ и Р РДУ получает от СОПР и Б ОДУ:

	1.
	Утвержденные задания по балансу электроэнергии и мощности на год, квартал, месяц.
	По годовому и квартальному – в течение

 3-х дней после утверждения.

По месячному – до 25 числа месяца, предшествующего планируемому.

	2.
	Утвержденные графики ремонтов оборудования на год, квартал, месяц.
	Годовые и квартальные – в течение 3-х дней после утверждения.

По месячному – за 3 дня до начала месяца.

	3.
	Календарь контрольных и отчетных часов по месяцам планируемого года.
	В течение 2-х дней после получения от ФЭК.

	4.
	Утвержденное задание по рабочей мощности на месяц электростанциям  Региональной энергосистемы с разбивкой по неделям.
	До 25 числа месяца, предшествующего планируемому.

	5.
	Расчетный диспетчерский график (РДГ) – макет 12311 на предстоящие сутки.
	До 15-00 накануне планируемых суток.

	6.
	Имитационный расчетный диспетчерский график (ИРДГ) – макет 30311 на предстоящие сутки.
	До 17-00 накануне планируемых суток.

	7.
	Предложения по формированию балансов и корректировке балансов.
	При необходимости.

	8.
	Заключения по проектам расширения и реконструкции объектов  Региональной энергосистемы.
	При необходимости.

	9
	Информацию для технических обоснований по объектам, включаемым в план капитального строительства.
	При необходимости.

	10.
	Утвержденный факт выполнения задания по рабочей мощности за месяц, за квартал и нарастающим итогом с начала года.
	В течение 2-х рабочих дней после утверждения в СО-ЦДУ.

	11.
	Нормативно-техническую документацию, методические указания по планированию режимов и расчетам балансов.
	При изменении.

	12.
	Заданные коммерческие ограничения.
	При вводе ЗАО ЦДР.

	13.
	Плановый баланс электроэнергии с разбивкой по дням месяца, утвержденный ФЭК.
	По платежному календарю, утвержденному ЗАО ЦДР.

	14.
	Плановый баланс мощности (поквартально и помесячно), утвержденный ФЭК.
	После утверждения в ФЭК РФ.

	15.
	Ожидаемый режим работы регионального АО-энерго  в паводковый период.
	

	16.
	Информация по ХОП электростанций регионального АО-энерго и блок-станций.
	


3.Взаимоотношения СЭР РДУ с СЭР ОДУ.

	№

п/п
	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
	РЕГЛАМЕНТ

	СЭР РДУ передает в СЭР ОДУ:

	1.
	Схемы потокораспределения активной и реактивной мощности в энергосистеме.
	За режимные дни 

(декабрь, июнь).

	2.
	Полные расчетные схемы сети 110 кВ и выше для формирования расчетной схемы ОЭС.
	За режимные дни 

(декабрь, июнь).

	3.
	Данные загрузки по активной и реактивной мощности на зажимах генераторов >150 МВт и таблицу зависимости реактивной нагрузки генераторов от активной с учетом уставки ОМВ.
	За режимные дни 

(декабрь, июнь).

	4.
	Сводные данные по АЧР – ЧАПВ в макете АНЧАР на ожидаемый максимум.
	Ежегодно.

	5.
	Суммарные графики временных ограничений и отключений потребителей при недостатке электрической мощности и энергии.
	Ежегодно.

	6.
	Сведения о выполнении на электростанциях ЧДА (уставки, величины выделяемой генерации и нагрузки).
	Ежегодно.

	7.
	Сводные данные потерь активной мощности в сетях АО-энерго и сетях РАО «ЕЭС России».
	За режимные дни 

(декабрь, июнь).

	8.
	Макеты 12801 – 12807 (структура балансов, потерь и перетоков электроэнергии по энергосистеме, мероприятия по снижению потерь).
	Ежегодно.

	9.
	Данные о номинальных и фактических мощностях компенсирующих устройств на подстанциях 110 кВ и выше.
	За режимные дни 

(декабрь, июнь).

	10.
	Данные по объему фактически отключенных БСК у потребителей.
	За режимные дни 

(декабрь, июнь).

	11.
	Данные о протяженности ВЛ 110 – 220 кВ в одноцепном исполнении.
	По запросу.

	12.
	Данные по установленной мощности трансформаторов сети 110 – 220 кВ.
	По запросу.

	СЭР РДУ получает от СЭР ОДУ:

	1.
	Данные по максимильно допустимым перетокам мощности по межсистемным линиям.
	Ежегодно.

	2.
	Задания по объему и диапазонам уставок АЧР и ЧАПВ.
	Ежегодно.

	3.
	Задания по графикам ограничений и отключений.
	Ежегодно.

	4.
	Данные по внешним сетям ОЭС, необходимые для расчетов электрических режимов на территории  Региональной энергосистемы.
	По запросу.


4.Взаимоотношения СРЗА РДУ с СРЗА ОДУ.

	№

п/п
	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
	РЕГЛАМЕНТ

	СРЗА РДУ передает в СРЗА ОДУ:

	1.
	Материалы для согласования всех намечаемых перестроек устройств РЗА и ПА, находящихся в управлении или ведении диспетчера ОДУ.
	

	2.
	Документы, подтверждающие выполнение указаний СРЗА ОДУ.
	

	3.
	Сведения обо всех случаях правильных действий устройств РЗА и ПА сети 110 – 220 кВ.
	Еженедельно.

	4.
	Параметры настройки устройств РЗА и ПА, находящихся в управлении или ведении диспетчера ОДУ, а также принципиальные исполнительные схемы этих устройств. 
	При новом включении, далее – при внесении в них изменений.

	5.
	Данные, необходимые для расчетов токов К.З., выбора уставок и характеристик, и дополнительные данные для анализа устройств РЗА.
	По запросу.

	6.
	Анализ случаев неправильных действий РЗА и ПА.
	Ежеквартально.

	7.
	Копии или оригиналы осциллограмм автоматических осциллографов, цифровых регистраторов.
	По запросу.

	8.
	Планы-графики технического обслуживания устройств РЗА и ПА, находящихся в управлении или ведении диспетчера ОДУ.
	Ежегодно.

	9.
	Отчет о работе Службы и устройств РЗА и ПА  Региональной энергосистемы, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера РДУ.
	Ежегодно.

	10.
	Все информационные материалы, выпускаемые Службой.
	

	СРЗА РДУ получает от СРЗА ОДУ:

	1.
	Перечни устройств РЗА и ПА, находящиеся в оперативном ведении диспетчера ОДУ, технические данные которых подлежат согласованию со службой РЗА ОДУ.
	

	2.
	Перечни ВЛ между энергосистемами, находящихся в оперативном управлении диспетчера РДУ и оперативном ведении диспетчера ОДУ.
	

	3.
	Информационные письма, директивные указания и распоряжения.
	

	4.
	Задания по размещению ОМП, осциллографов и регистраторов аварийных процессов для ВЛ, находящихся в управлении или ведении диспетчера ОДУ.
	

	5.
	Решения по автоматической частотной разгрузке и графикам ограничений и отключений потребителей.
	

	6.
	Программы проверки готовности энергопредприятий к прохождению осенне-зимних максимумов в части оперативного и противоаварийного управления.
	


5.Взаимоотношения СТМ и С РДУ с СТМ и С ОДУ.

	СТМ и С РДУ передает в СТМ и С ОДУ:

	1.
	Представляет на согласование планы-графики профилактических работ на СТС системного и межсистемного значения.
	В конце года.

	2
	Представляет на согласование планы техперевооружения СТС, планы по инвестициям  на развитие СТС системного и межсистемного значения.
	В установленные сроки

	3.
	Подает заявки на вывод из работы СТС системного и межсистемного значения, для проведения аварийно-восстановительных работ.
	В соответствии с Положением о подаче заявок.

	4.
	Подает предложения по изменению схем организации систем ТМ и С, повышению надежности и живучести СТС системного и межсистемного значения.
	По мере подготовки.

	5.
	Согласовывает разработанные технические паспорта и инструкции по эксплуатации СТС системного и межсистемного значения.
	При вводе нового оборудования.

	6.
	Предоставляет информацию, отчеты по результатам деятельности службы.
	По требованию.

	7.
	Участвует в реализации мероприятий по организации и внедрению цифровой первичной сети связи в своем регионе и с соседними РДУ
	В соответствии с планом мероприятий РДУ

	8.
	Разрабатывает и представляет для согласования мероприятия по надежности и живучести СТС в условиях ГО и ЧС и в «Особый период»
	В соответствии с планом мероприятий РДУ

	СТМ и С РДУ получает от СТМ и С ОДУ:

	1.
	Материалы по изучению и распространению передового опыта эксплуатации СТС, приглашения на технические совещания и семинары по вопросам освоения новой техники, передовой технологии, повышения надежности и эффективности использования СТС.
	Согласно планам, по мере необходимости.

	2.
	Техническую помощь в проведении ревизий, ремонтов СТС, их модернизации и вводе в эксплуатацию.
	По мере необходимости.

	3.
	Анализ представленных СТМ и С РДУ  результатов производственной деятельности по итогам года в области оперативно-технического и технологического обслуживания и ремонта СТС.
	В начале года.

	4.
	Методическую и практическую помощь в разработке нормативно-техничес-кой, эксплуатационной документации, инструкций, технологических карт. 
	Постоянно


6.Взаимоотношения службы АСКУЭ и СР РДУ со службой СР ОДУ.

	№

п/п
	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
	РЕГЛАМЕНТ

	Служба АСКУЭ и СР РДУ передает в службу СР ОДУ:

	1.
	Отчет о фактической поставке (покупке) сальдо-перетоков электроэнергии и мощности (макет 30021).
	Ежедневно.

	2.
	Сведения о нарушениях диспетчерского графика дежурными диспетчерами субъектов ОРЭМ.
	Ежедневно.

	3.
	Перечень точек учета сбора коммерческой информации АСКУЭ субъектов  Региональной энергосистемы.
	

	Служба АСКУЭ и СР РДУ получает от службы СР ОДУ:

	1.
	Приказы и распоряжения по заключению договоров с субъектами рынка  Региональной энергосистемы.
	

	2.
	Диспетчерский график за прошедшие сутки.
	Ежедневно.

	9.
	Расчет инициатив Сторон по итогам работы за прошедшие сутки с нарастающим итогом за месяц.
	Ежедневно.

	10.
	Расчет величины отклонений фактического сальдо-перетока от договорного и от диспетчерского графика по итогам месяца.
	1 раз в месяц.

	11.
	Отчет о стоимости отклонений от договорной величины и от диспетчерского графика покупки сальдо-перетока мощности по итогам месяца.
	1 раз в месяц.

	12.
	Указания, регламенты по передаче информации АСКУЭ от субъектов ОРЭМ.
	

	13.
	Текущую документацию и указания по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности.
	


7. Взаимоотношения СЭПАК РДУ и СЭПАК ОДУ.

	№

п/п
	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
	РЕГЛАМЕНТ

	СЭПАК РДУ обеспечивает:

	1.
	Передачу ОДУ оперативно-технологической, нормативно-справочной и коммерческой информации в части:

· макетов часовой и получасовой суточной ведомости;

· ТИ и ТС с объектов основной сети;

· макетов 14705, 14707,30011, 001, 12305, 12308, 12505, 12518;

· другой информации по требованиям ОДУ.
	- каждый час, каждые полчаса;

- в режиме реального времени;

- каждый день, месяц, квартал;

- согласно требованиям.

	2.
	Оперативное изменение количественного и качественного состава передаваемой в ОДУ информации согласно требованиям ОДУ с контролем полноты и достоверности данных и соблюдением регламента.
	.

	3.
	Выполнение руководящих и методических указаний ОДУ по организационно-техническим вопросам эксплуатации ПАК РДУ.
	

	4.
	Проведение профилактических и ремонтных работ на оборудовании программно-аппаратного комплекса РДУ только на основании заявок, утвержденных ОДУ.
	

	5.
	Содействие ОДУ в развитии технических информационных систем, программных средств диспетчерского и технологического управления, систем и средств сбора информации, средств автоматического и противоаварийного управления в регионе.
	

	6.
	Соблюдение коммерческой тайны, предотвращение попыток несанкционированного доступа к корпоративным информационным ресурсам.
	

	СЭПАК ОДУ обеспечивает:

	1.
	Передачу РДУ оперативно-технологической, нормативно-справочной и коммерческой информации в части:

· макета получасовой суточной ведомости;

· утвержденного объема ТИ;

· др. информации (в частности, по рынку 5-15%)
	· каждые полчаса;

· в реальном времени;

· согласно регламенту.

	2.
	Согласование технических заданий на разработку и модернизацию технических и программных средств АСДУ в регионе.
	

	3.
	Техническую помощь и консультации в части эксплуатации ИВК РДУ и стандартного математического обеспечения (МО).
	

	4.
	Передачу методических и информационных материалов производственного характера.
	

	5.
	Общее руководство текущей и перспективной деятельностью.
	

	6.
	Проведение единой технической политики.
	


8. Взаимоотношения ведущего эксперта по техническому аудиту с СТА ОДУ

	№

п/п
	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
	РЕГЛАМЕНТ

	Ведущий эксперт по техническому аудиту передает в службу технического аудита ОДУ:

	1.
	Информация о технологических нарушениях в регионе РДУ, нарушениях диспетчерской дисциплины
	Ежедневно

	2.
	Уточненная информация о технологических нарушениях в регионе РДУ
	Еженедельно

	3.
	Реестр перечней рисков (сетевых и технологических ограничений, влияющих на  надежность работы энергосистемы).
	Еженедельно

	4.
	Заключение по результатам проведения внутреннего технического аудита и ход реализации отмеченных нарушений (недостатков).


	По необходимости

	5.
	Анализ технической готовности участников к работе в ОРЭМ и оказанию системных услуг.


	По необходимости

	6.
	Документы, справки и иные сведения, необходимые для выполнения возложенных на СТА задач и функций.


	По запросу

	Ведущий эксперт по техническому аудиту получает от службы технического аудита ОДУ:

	1.
	Инструктивные, методические и информационные материалы по вопросам проверки технического состояния электрических схем, РЗА,  ПА, телемеханики, связи, АСДУ, АСКУЭ, программно-информационного обеспечения субъектов ОРЭ. 
	По необходимости

	2.
	Указания, регламенты, консультации в части передачи информации о технологических нарушениях в регионе РДУ и реестра перечней рисков (сетевых и технологических ограничений, влияющих на надежность работы энергосистемы).
	По необходимости

	3.
	Согласование программы проведения внутреннего технического аудита РДУ.
	По необходимости

	4.
	Передачу методических и информационных материалов производственного характера.
	По необходимости


Приложение №2

Регламент взаимодействия подразделений РДУ и ПМЭС TC"Регламент взаимодействия подразделений РДУ и  ПМЭС"\l1 
	№

п/п
	Наименование информации
	Срок, периодичность

	1
	2
	3

	ОДС РДУ передает ПМЭС:
	

	1.
	Согласованные эксплуатационные схемы объектов ПМЭС 
	Ежегодно

	2
	Программы общесистемных противоаварийных тренировок
	5-10 раз в год

	3
	Заявки на ремонт оборудования, находящегося в управлении и ведении диспетчера РДУ
	Аварийные при необходимости

	4
	Типовые программы переключений ВЛ, находящихся в управлении и ведении диспетчера РДУ
	Ежегодно

	ОДС РДУ получает от ПМЭС:
	

	5
	Эксплуатационные схемы объектов ПМЭС на согласование
	Ежегодно

	6
	Программы на включение в работу нового оборудования
	При включении нового оборудования

	7
	Согласованные заявки  на ремонт оборудования, находящегося в управлении и ведении диспетчера РДУ
	При поступлении заявки на рассмотрение

	8
	Оперативные диспетчерские сообщения о технологических нарушениях, имеющие признаки аварии и социально-значимые последствия.
	В течении 20-40 минут после нарушения

	9
	Оперативные диспетчерские сообщения о технологических нарушениях, не сопровождающиеся признаками аварии.
	В течении 20-40минут после нарушения

	10
	Оперативные диспетчерские сообщения о чрезвычайных ситуациях и аварийных происшествиях.
	Немедленно при чрезвычайной ситуации

	СЭР  РДУ передает:
	

	11
	Графики оптимальных напряжений в контрольных точках энергосистемы
	Ежеквартально

	12
	Согласованные годовые и месячные планы ремонтов электротехнического оборудования  ПМЭС
	Годовой  - до 15 ноября;

 месячный – до 23 числа предшествующего месяца

	13
	Утвержденную главным диспетчером РДУ эксплуатационную схему сети Региональной энергосистемы (110 кВ и выше)
	Ежегодно 

в январе

	14
	Согласованные эксплуатационные схемы ПС ПМЭС
	Ежегодно

	15
	Согласованные указания по ликвидации технологических нарушений на ПС ПМЭС
	Раз в два года

	16
	Согласованные программы на включение нового оборудования ПС и ВЛ
	При вводе нового оборудования

	17
	Инструкцию по противоаварийной автоматике Региональной энергосистемы
	Раз в два года

	18
	Технические задания на реконструкцию, ввод новых устройств ПА, на изменение уставок ПА (на согласование)
	По необходимости

	19
	Информацию о проведении контрольного замера нагрузок и напряжений по энергосистеме
	Ежегодно в мае и ноябре

	20
	Запрос о расчете условно-постоянных потерь электроэнергии в оборудовании ПС за год
	Ежегодно в январе

	СЭР  РДУ получает:
	

	21
	Эксплуатационные схемы ПС, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера РДУ
	Ежегодно

	22
	Результаты контрольных замеров по подстанциям  ПМЭС 
	Два раза в год в январе и июне

	23
	Годовые и месячные планы ремонтов электротехнического оборудования  ПМЭС  на  согласование
	Годовой – до 15 ноября;

месячный - до 23 числа

предшествующего месяца

	24
	Длительно-допустимые токи по ВЛ ПМЭС с ограничениями по оборудованию ПС
	При пересмотре в связи с заменой оборудования и  ВЛ

	25
	Параметры электротехнического  оборудования  ПС и  ВЛ, программы включения оборудования 
	При вводе нового оборудования, изменениях параметров, по запросу

	26
	Эксплуатационные схемы ПС ПМЭС на согласование
	Ежегодно

	27
	Программы включения нового оборудования ПС и ВЛ
	При вводе нового оборудования

	28
	Указания по ликвидации технологических нарушений на ПС 750-500 кВ (на согласование)
	Раз в два года

	29
	Ежеквартальные обзоры режимов работы оборудования  ПМЭС
	 До 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом

	30
	Согласованные технические задания на реконструкцию, ввод новых устройств ПА, на изменение уставок ПА
	По необходимости

	31
	Результаты контрольных замеров по подстанциям ПМЭС
	Два раза в год в январе и июле

	32
	Расчеты условно-постоянных потерь электроэнергии в оборудовании ПС за год
	Ежегодно в январе

	СТМС РДУ передает:

	33
	Диспетчерские сообщения о неисправностях средств связи и телемеханики, находящиеся в оперативном управлении и ведении РДУ. 
	Ежемесячно до 5 числа 

	34
	Диспетчерские сообщения о неисправностях телеизмерений тепловых параметров (температура воздуха, расход газа), принимаемых на ДП РДУ (по итогам плановых проверок и оперативно при выявлении неисправности).


	Ежемесячно до 5 числа. 

	35.
	Диспетчерские сообщения о неправильных показаниях телеизмерений электрических параметров (мощность, напряжение, частота, ток и др.), принимаемых на ДП РДУ (по итогам плановых проверок и оперативно при выявлении неисправности). 

Сообщения о несоответствии телесигнализации и неправильной работе схем отбора аварийного сигнала на энергообъектах системного и межсистемного значения.
	Ежемесячно до 5 числа. 

	36.
	Предложения по включению новых, а также реконструкции, модернизации и замене действующих СДТУ, находящихся в ведении РДУ.


	Ежегодно до 20.09.

	37
	Заявки на внеплановые проверки СДТУ при их неисправности или по замечаниям других  участников рынка на территории Региональной энергосистемы.
	

	38
	Информацию об изменении состояния СДТУ, находящихся на балансе  и в обслуживании РДУ.
	Ежемесячно до 5 числа.

	39
	График плановых профилактических проверок устройств ТМ ПМЭС, находящихся в ведении РДУ, контролирует его выполнение.


	Ежегодно до 01.12

	40
	Рассмотренные и подписанные руководством РДУ технические задания  на проектирование СДТУ ПМЭС, находящихся в ведении РДУ.
	В течение 2-х недель со дня получения техзадания.

	41
	Задания на проектирование новых СДТУ (связь и ТМ)  системного и межсистемного значения для и по инициативе РДУ.
	По необходимости.

	СТМС РДУ получает:

	42
	Данные по замене, ремонту средств связи и телемеханики, находящиеся в оперативном управлении и ведении РДУ.
	Ежемесячно до 5 числа.

	43
	Данные о неисправностях телеизмерений тепловых параметров на энергообъектах ПМЭС, принимаемых на ДП РДУ, с изменениями шкал приборов, схем их подключения, об устранении неисправностей.
	В течение двух недель со дня получения письма и оперативно при изменении режима, схемы и шкалы ТИТ. 

	44
	Данные по замене, ремонту измерительных преобразователей, сумматоров и щитовых приборов, по которым производится сверка телеизмерений электрических  параметров на энергообъектах ПМЭС с изменениями шкал приборов, схем их подключения.

Ремонту и изменению схем  подключения ТС.
	В течение двух недель со дня получения письма и оперативно при изменении схемы и шкалы ТИТ, изменению схем подключения ТС.

	45
	Планы включения новых, а также реконструкции, модернизации и замены действующих СДТУ, находящихся в ведении РДУ.
	Ежегодно до 01.10.

	46
	Отчет (сообщение) о результатах проведения внеплановых проверок СДТУ по заявкам РДУ и других  участников рынка на территории Свердловской области. 
	Ежемесячно до 5 числа.

	47
	Информацию об изменении состояния СДТУ ПМЭС, находящихся в управлении и ведении РДУ.
	Ежемесячно до 5 числа.                      

	48
	График плановых профилактических проверок СДТУ, находящихся на балансе и в обслуживании ПМЭС и в ведении РДУ.
	Ежегодно до 01.12

	49
	Технические задания  на проектирование СДТУ системного и межсистемного значения для согласования, находящиеся в ведении РДУ. (инициатива ПМЭС).
	По необходимости.

	50
	Подписанные руководством ПМЭС технические задания  на проектирование СДТУ системного и межсистемного значения, находящиеся в ведении РДУ. (выданные по инициативе РДУ).
	В течение 2-х недель со дня получения техзадания.

	СЭПАК РДУ передает:

	51.
	Макет 12325 – ответы на оперативные заявки на вывод оборудования в ремонт
	В рабочие дни

	52
	Макет 12326 – первичные квитанции на оперативные заявки 
	По мере поступления заявок

	53.
	Макет 17601 – ответы на предприятия по заявкам месячных планов на ремонты энергетического и электротехнического оборудования
	Раз в месяц, до 31 числа

	СЭПАК РДУ получает:

	54.
	Макет 12325 – оперативные заявки на вывод в ремонт оборудования СЭ 
	В рабочие дни, аварийные заявки – в любое время

	55
	Макет 17601 – заявки месячного плана ремонтов по электротехническому и теплоэнергетическому оборудованию 
	Раз в месяц, до 12 числа – энергетические, до 14 числа - электротехнические

	СРЗА РДУ передает:

	56
	Указания по выполнению мероприятий в части устройств РЗА, ПА и ФАП, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера РДУ, направленных на повышение надежности работы, живучести и устойчивости параллельной работы энергетических объектов энергосистемы в составе ЕЭС России, разработанных ЦДУ ЕЭС, ОДУ, РДУ  и другими организациями.
	По мере необходимости.

	57
	Указания по выполнению требований противоаварийных и эксплуатационных циркуляров  и решений РАО «ЕЭС России» в части устройств РЗА, ПА и ФАП, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера РДУ.
	По мере необходимости.

	58
	Согласованные задания на проектирование и заключения на  проектные материалы по устройствам РЗА, ПА и ФАП, находящихся в оперативном управлении  или ведении диспетчера РДУ.
	По мере необходимости.

	60
	По устройствам РЗА, ПА и ФАП, находящихся или передаваемых в оперативное управление диспетчера РДУ:

-указания по принципам выполнения, типам, алгоритмам функционирования, уставкам и характеристикам.
	По мере необходимости.



	61
	По устройствам РЗА, ПА и ФАП, находящихся или передаваемых в оперативное ведение диспетчера РДУ:

-согласованные принципы выполнения, структурные схемы, алгоритмы функционирования, уставки и характеристики вновь включаемых и реконструируемых устройств.
	В течение 12 дней с момента предоставления.

	62
	По устройствам РЗА, ПА и ФАП, находящихся или передаваемых в оперативное управление диспетчера РДУ:

· указания по назначению послеаварийных проверок;

· указания по изменению сроков и объемов проверок устройств отдельных присоединений;

· инструкции по оперативному обслуживанию.
	· По мере необходимости.

· По мере необходимости

· При внесении изменений и пересмотре

	63
	По устройствам РЗА, ПА и ФАП, находящихся или передаваемых в оперативное управление или ведение диспетчера РДУ:

· согласованные программы технического обслуживания;
· согласованные программы испытаний этих устройств и электрооборудования при вводе новых линий электропередачи и электрооборудования, после их капитальных ремонтов и при специальных испытаниях;
· информационные письма и сообщения о неправильных действиях и выявленных дефектах с рекомендациями по их устранению;
· согласованные программы послеаварийных проверок;
· согласованные пусковые схемы и предусмотренные в них объемы;
· согласованные (с корректировкой) и утвержденные планы-графики технического обслуживания устройств РЗА.
	

	64.
	Эквивалентные сопротивления относительно запрашиваемых узлов сети 110-220-500кВ, необходимые для выполнения расчетов токов КЗ, выбора уставок и характеристик устройств РЗА.
	За 3 месяца до включения нового объекта.

	65
	Изменение уставок в сети 220-500 кВ в связи с включением новых объектов, заменой оборудования в сети 110-220кВ или изменении режима сети 110-220-500кВ.
	За месяц до смены уставок в сети 220кВ.

	66
	Уставки ДЗТ АТ 220/110 кВ и  трансформаторов связи 220/110 кВ, а также ДЗШ-110-220-500кВ, находящихся в управлении диспетчера РДУ.
	По запросу.

	СРЗА РДУ получает:

	67
	Сведения, подтверждающие исполнение указаний по выполнению мероприятий в части устройств РЗА, ПА и ФАП, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера РДУ, направленных на повышение надежности работы, живучести и устойчивости параллельной работы энергетических объектов энергосистемы в составе ЕЭС России, разработанных ЦДУ ЕЭС, ОДУ, РДУ и другими организациями.
	По мере выполнения, но не реже 1 раза в квартал.



	68
	Сведения, подтверждающие исполнение указаний по выполнению требований противоаварийных и эксплуатационных циркуляров  и решений РАО «ЕЭС России» в части устройств РЗА, ПА и ФАП, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера РДУ.
	По мере выполнения, но не реже 1 раза в квартал.



	69
	На согласование задания на проектирование и проектные материалы по устройствам РЗА, ПА и ФАП, находящихся в оперативном управлении  или ведении диспетчера РДУ.
	По мере необходимости.

	70
	По устройствам  РЗА, ПА и ФАП, находящихся или передаваемых в оперативное управление диспетчера РДУ: 

-сведения, подтверждающие выполнение указаний  СРЗА РДУ, в том числе по выполненным послеаварийным проверкам.
	В течение суток после выполнения.

	71
	По устройствам РЗА, ПА и ФАП, находящихся или передаваемых в оперативное управление или ведение диспетчера РДУ:

· на согласование пусковые схемы и предусмотренные в них объемы устройств;

- на согласование программы испытаний этих устройств и электрооборудования при вводе новых линий электропередачи и электрооборудования, после их капитальных ремонтов и при специальных испытаниях.
	

	72
	По устройствам  РЗА, ПА и ФАП, находящихся или передаваемых в оперативное ведение диспетчера РДУ:

- на согласование принципы выполнения, структурные схемы, алгоритмы функционирования, уставки и характеристики вновь включаемых и реконструируемых устройств.
	

	73.
	По устройствам РЗА, ПА и ФАП, находящихся или передаваемых в оперативное управление или ведение диспетчера РДУ:

· программы технического обслуживания на согласование;

· программы послеаварийных проверок на согласование; 

· на согласование (с коррекцией) и утверждение планы-графики технического обслуживания устройств;

· план мероприятий по повышению технического уровня эксплуатации устройств;

· сведения обо всех случаях неправильных действий;

· сведения по выявленным в процессе эксплуатации дефектам;

· сведения обо всех случаях правильных и неправильных действий.


	· По запросу.

· По мере необходимости.

· До 15.01. текущего года.

· По запросу и по мере необходимости. Немедленно (если они происходят в нерабочее время, то в течение первого рабочего дня). Ежеквартально,до 5 числа первого месяца следующего квартала.

	74.
	Данные по замене, ремонту измерительных преобразователей, сумматоров и щитовых приборов по которым производится сверка телеизмерений электрических параметров на энергообъектах ПМЭС 
	В течение двух недель со дня получения письма.

	75.
	Данные первичного оборудования при замене оборудования, включении новых объектов и изменении конфигурации сети 220-500кВ
	За 6 месяцев до включения нового объекта.

	76
	Заводская информация и методические указания по выбору уставок устройств РЗА при включении их на новых объектах, или при замене старых защит на новые.
	За 6 месяцев до включения нового объекта.

	77
	По устройствам РЗА, ПА и ФАП, находящихся или передаваемых в оперативное управление или ведение диспетчера РДУ:

· отчет о работе СРЗА ПМЭС за год; 
· принципиальные схемы вновь включаемых и реконструируемых устройств;
· местные инструкции по оперативному обслуживанию; 
· таблицы уставок, а также исполнительные схемы устройств РЗА;

· копии или оригиналы осциллограмм автоматических осциллографов, файлы цифровых регистраторов и ленты регистрирующих приборов.

	· До 10.01. следующего года

· В течение месяца после включения или реконструкции.

· По запросу.

· По запросу, далее – при внесении в них изменений.

· По запросу или автоматически.
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